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A Klebelsberg Kézpont Szervezeti és Miikadési Szabilyzatarél szélé 61/2016. (XII. 29.) EMMI
utasitas 1. mellékletének 5. § (1) bekezdés b) pontjaban biztositott Jjogkéromben eljarva - figyelemmel
a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol sz616 1996. évi XXXI, torvény 19. §
(1) bekezdésére, a tiizvédelmi szabalyzat készitésérsl szol6 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 1. § (D
bekezdésére, valamint az Orszigos Ttizvédelmi Szabalyzatr6l sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(tovébbiakban: OTSZ) rendelkezéseire — a Klebelsberg Kézpont (tovabbiakban: Koézpont; 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Ut 42-46.) telephelyére vonatkozé Tiizvédelmi Szabalyzatat (a
tovabbiakban: TSZ) az alabbiak szerint hatdrozom meg.

L FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK
1. Altaldnos szabdlyok

1.§ (1) Jelen szabalyzatban foglaltak maradéktalan végrehajtasa és megtartdsa a Kézpont
alkalmazdsiban 4ll6 valamennyi foglalkoztatottjanak, illetve a teriileten munkat végzd mas
gazdalkodo szervezetek foglalkoztatottainak kételez6.

(2) A TSZ-ben foglaltak betartatasaért a szabélyzatban nevesitett vezetsk felelbsek.
2. A Szabilyzat hatdlya
2.§ (1) A TSZ teriileti hatdlya kiterjed a Kozpont fenti cimen 1évd létesitményére, épiiletére,
helyiségeire, valamint minden munkateriiletére.
(2) A TSZ személyi hatalya kiterjed:

a) a Kozponttal a Kittv. alapjdn korményzati szolgilati jogviszonyban 4llé
korménytisztviselére és kormanyzati iigykezeldre,

b) a Kdzponttal a Munka Térvénykdnyvérsl szél6 2012. évi 1. torvény (a tovabbiakban: Mt.)
alapjan munkajogviszonyban 4116 munkavallalékra,

¢) aKozponttal egyéb munkavégzésre irAnyul6 szerzddéses jogviszonyban 4116 személyekre,

(a tovdbbiakban a 2. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaban felsoroltak egyiitt: foglalkoztatott),
valamint

d) a Kdozpont terilletén a Kozponttal kotott szerzddés alapjan munkat végzd gazdasagi
tarsasigok (véllalkozék) munkavéllalbira/kdzalkalmazottjaira, beleértve az egyéni
vallalkozdkat is.

(3) A TSZ targyi hatilya kiterjed az (1) bekezdésben meghatérozott teriileten végzett minden olyan
tevékenységre és térolasra, amelyekbdl a korillmények kedvezétlen Osszejatszdsa sordn tiiz
keletkezésére lehet szdmitani.

II. FEJEZET
TUZVEDELMI FELADATOKAT ELLATO SZEMELYEK FELADATAI £S KOTELESSEGEI

3.8 (1) Azelndk feladatai:
a) kozvetleniil felelds a Kozpont thzvédelmi helyzetéért,

b) Dbiztositia a tlizvédelem személyi, anyagi, targyi feltételeit, valamint a tlizvédelmi
felvilagosit6é munka, oktatas, tovabbképzés anyagi és targyi feltételeit,

c) a Kbézpont tlizvédelmére vonatkozéan — a hatilyos tiizvédelmi jogszabalyokban,
szabvanyokban foglaltak alapjan — kiadja a TSZ-, gondoskodik a TSZ naprakész
dllapotban tart4sérdl, tovabba gondoskodik a TSZ aktualizldsarol, amennyiben a
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d)

g)

h)

b))

k)
D

t)

helyiségek kialakitésiban, a helyiségek rendeltetésében véltozés tortént, 1j elektromos, 14j
technolbgiai berendezések, fij beépitett tiizjelz6-, oltGberendezés keriilt kialakitdsra, uj
tlizoltd késziilékeket helyeztek hasznalatba,

a tlizvédelmi szabalyokat, eldirdsokat kiilon felhivds vagy intézkedés nélkiil koteles
megtartatni, végrehajtani, végrehajtatni, azok végrehajtdsardl intézkedni, illetve a
végrehajtdst ellendrizni; gondoskodik arrél, hogy a foglalkoztatottak a TSZ eldirisait
megismerjék,

a thzvédelmi hatosigi ellenérzéscken részt vesz, vagy az éltala megbizott személlyel
képviselteti magat,

intézkedik a megallapitott hiAnyossdgok hataridére torténé megsziintetésérsl,

tiizvédelmi oktatas, felvildgositds érdekében gondoskodik arrél, hogy az Gjonnan belépd
foglalkoztatottak a munkdba allasuk elétt, a tbbi foglalkoztatott pedig legalabb évente egy
alkalommal tiizvédelmi oktatéson vegyen részt, illetve a teriileten munkat végz0 kiilsbs
személyek (karbantartok stb.) a Iétesitmény tiizvédelmi eldirdsainak ismertetésérdl
megfeleld tiizvédelmi oktatast kapjanak,

gondoskodik, hogy minden foglalkoztatott részt vegyen a Tiizriadé terv gyakorlaton,
a tlizeset bekovetkezésében vétkes személyekkel szemben hatSségi eljarast kezdeményez,

4j létesitmények, gépek, berendezések, 1j technolégiai eljarasok alkalmazdisa sorén
gondoskodik a vonatkozo tlizvédelmi elSirdsok megtartasarol,

tavolléte esetén minden rea hérulé feladatokat az ltal megbizott helyettese latja el,

koteles minden tlizesetet, minden olyan adatot és informéciét, ami a tiiz keletkezésével
kapcsolatos bejelenteni — még akkor is, ha a tlizoltdsag kizremitkodése nélkiil oltottik el a
tiizet, vagy emberi beavatkozis nélkiil szfint meg — a helyszint biztositani a tlizvizsgalat
befejezéséig és a hasonld tiizeset megelézése érdekében a sziikséges felelGsségre vonast
kezdeményezni,

kdteles biztositani az id6szakos feliilvizsgilatra kotelezett berendezések feliilvizsgalatat,
javitdsat, cseréjét,

biztositja a tlizoltd készillékek lizemképességének fenntartdsat, rendszeres karbantartdsét és
feliilvizsgalatat,

kdzvetlen tiizveszély, vagy egyéb szabélytalansig esetén a munkavégzést a veszély
elhéritaséig leallittathatja,

a létesitési — épitési, feljitasi, atalakitasi technoldgiai sth. — tevékenységek elGkészitése és
megvaldsitasa soran gondoskodik az érvényben 1év§ tfizvédelmi Jjogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok eldirdsainak érvényesitésérsl,

clbzetes egyeztetés alapjén lehetdvé teszi a tiizoltdsag helyszini gyakorlatainak megtartasat,
¢s szilkség esetén kozremiikodik abban,

a tlizvédelmi helyzetre kihato olyan tevékenységet, amely a kockazati osztaly
megviltoztatdsat teszi sziikségessé, a tevékenység megkezdése elott legalabb tizenét nappal
a kezdeményez0 a tiizvédelmi hat6sagnél koteles bejelenteni,

az irodédra vonatkozd tiizvédelmi szabvinyossagi feliilvizsglatot, illetve villimvédelmi
szabvanyossdgi feliilvizsglat elkészitését a vonatkozd jogszabdlyoknak megfeleléen a
bérbeadén szdmon kéri &s ellendrzi,

kdteles az érintett miiszaki megoldds iizemeltetdi ellendrzésérsl, iddszakos
felilvizsgalatérol, karbantartasérol az OTSZ 18. szAmii mellékletben foglalt tablizatban
meghatérozott médon &s gyakorisiggal, valamint a javitasérél szilkkség szerint
gondoskodni.
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@

&)

u)

V)

azokat a valtozasokat, amelyek a Iétesitményben a tiizoltast befolyasolhatjak,
haladéktalanul koteles az allandé készenléti jellegii szolgilatot ellité hivatasos
tlizoltésagnak vagy dnkormanyzati tiizoltosagnak széban azonnal és frisban is bejelenten,

felelds a menekiilési iranyfény-rendszer iizemeltetéséért; biztositania kell, hogy a rendszer
kezelSi képesek legyenek a szdmukra engedélyezett kezelési funkcidkat elvégezni és a
rendszer ,iizemeltetési naplojat” megfelelden vezetni.

A bels6 tiizvédelmi megbizott tiizvédelmi feladatai:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

i)

k)

)

az elnék kdzvetlen irdnyitisa alatt, az elndk feleldsségének érintetleniil hagydsa mellett
Iatja el feladatét, akit az elndk jelsli ki a szabalyzat kiadésaval egy idében

a thzvédelmi szabalyokat, elSirisokat kiildn felhivas vagy intézkedés nélkill koteles
végrehajtani, megtartani és megtartatni, valamint a végrehajtast ellendrizni,

alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységgel jar6 munka esetén frasban kiadja a
munkavégzésrdl sz616 engedélyt (3. szamu melléklet),

személyesen ellendrzi a teriileten az alkalomszeriien végezett tiizveszélyes tevékenység
megkezdése elétt a meghatérozott feltételek teljestilését, feliigyeli a munka menetét,
meggy0zddik az eldirdsok betartisardl,

a Kozpont terilletén készenlétben tartott tlizoltd késziilékeket, tlizcsapokat, tizolté
vizforrasokat, beépitett tlzjelzd berendezést, irdnyfény-rendszert a vonatkozd
jogszabidlyoknak megfelelden, illetve az OTSZ 18. szémi mellékletben olvashatd
gyakorisiggal elvégzett felillvizsgilatok elvégzését ellenérzi, illetve megkdveteli a
tiizvédelmi mdszaki megoldasok lizembentart&jato] az épiilet bérbeaddjatél. A hidnyosség
esctén a pobtlasrdl gondoskodik, illetve az ellendrzések és a hidnyossagok tényét a
tiizvédelmi ellen6rzési naploban rogziti,

tiiz esetén a tiiz helyszinét lezératja, és a tiizvizsgald kiérkezéséig valtozatlanul hagyja,
kozvetlen tiizveszély, vagy egyéb szabilytalansag esetén a munkavégzést a veszély
elhéritdsaig ledllittathatja,

gondoskodik arrél, hogy a foglalkoztatottak a tfizolté késziilékeket azok rendeltetésétdl
eltéré célokra ne hasznéljdk, készenléti helyiikrdl indokolatlanul el ne tivolitsik, a
késziilékeket el ne torlaszoljik,

az esetleg feltart hidnyossgokra, a teendd intézkedésre javaslatot tesz, kdzvetlen
tlizveszély, vagy egyéb szabalytalansdg esetén a munkavégzést a veszély elhéritasdig
leéllittathatja,

gondoskodik arrél, hogy a foglalkoztatottak megismerjék és betartsdk a rajuk vonatkozé
tizvédelmi rendelkezéseket, ennck érdekében személyesen megtartja az elBzetes
tlizvédelmi oktatast,

kezdeményezi a kovetelményeknek megfeleld tlizvédelmi eszkozok beszerzését, a
meglévek rendszeres ellen6rzését, karbantartésat, esetleges cseréjét,

a hatosagi ellendrzéseken részt vesz, segiti annak munkajat.

Az lizemeltetdi ellendrzést végz6 személy tlizvédelmi feladatai:

a)
b)

c)

d)

vizsgalja az idészakos feliilvizsgalat és a karbantartds esedékességét,

szemrevételezessel, és szilkség szerint gyakorlati probava! cllendrzi az érintett miszaki
megoldas mitkoddképességét, ennek keretében ellendrzi a tovabbiakban eldirtakat,

az ellendrzés elvégzését, megallapitasait az ellendrzés helyszinén annak idétartama alatt a
tiizvédelmi {izemeltetési napléban irasban dokumentslja,

a miik8dbképességet kedvezbtleniil befolyasolé korilményt és a miikodésképtelenség
meggllapitasit az lizemeltetdnek az ellendrzés befejezését kovetden azonnal irasban jelzi,
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@

€)

g)

h)

i)

az tizemeltetdi ellendrzés magéba foglalja az érintett mliszaki megoldas:
ca) kijeldlt telepftési, beépitési helyen vald elhelyezésérdl;
eb) sértetlen allapotérdl;
ec) ¢szlelhetdségérdl és hozzaférhetbségérol;
ed) mikodtetd eszkozének, jelsléseinek, feliratainak észlelhetdségérdl és helyességérol;
ef) mikdddképessége szempontjabol lényeges kijelzdk, allapotjelzések alapjan a
miiszaki megoldas allapotérdl;
eg) mikddOképességét, mikddését kedvezitlenil befolydsolé szennyezbdés vagy
kornyezeti koriilmények jelenlétérd! vald szemrevételezéses meggydzOdést.
a tiizolté késziilékeket negyedévente szemrevételezéssel ellendrzi, amelynek tényét a
tlizvédelmi iizemeltetési naploban lejegyzi,
a tiizcsapokat félévente szemrevételezéssel ellendrzi, amelynek tényét a tlizvédelmi
lizemeltetési napl6ban lejegyzi,
az iranyfények havi, miikddési probaval t5rténd ellendrzését elvégzi, amelynek tényét a
tiizvédelmi iizemeltetési napléban lejegyzi,

a beépitett tiizjelzd berendezés napi, havi és negyedéves ellendrzését elvégzi, amelynek
tényét a tizvédelmi tizemeltetési napléban lejegyzi.

A foglalkoztatottak tlizvédelmi feladatai:

2)

b)

g

h)

i)
k)
)

ismemiiik kell a TSZ elbirésai alapjén a redjuk harul6 feladatokat tiizmegel5zés érdekében
€s tiiz esetén egyardnt,

a kijérat és a menekiilési utak, valamint a tiizvédelmi felszereléshez, a kézmiivek nyito és
zar6 szerelvényeinek, a villamos f8kapcsoléhoz vezeté utak megismerése és
munkateriiletiikén azok szabadon tartisa,

a tiizvédelemmel Gsszefliggd tilté rendelkezések és a szabvanyos jelzétablik tiltasanak
maradéktalan megtartésa,

a tliz jelzésére szolgilo hivészam (105 v. 112.), valamint a tiizjelzés médjanak ismerete,

tliz esetén a tfiz oltdsinak megkezdése a rendelkezésre 4ll6 eszkozokkel, a testi épség
veszélyeztetése nélkiil,

tliz esetén kdvetendd magatartdsi normak megismerése,

a tiizeset helyszinének véltozatlan allapotban t6rténd megdrzése, illetve a tiizvizsgalat
lefolytatisanak elGsegitése,

ismerniiik kell a létesitményben rendszeresitett tfizolté késziilékek Kkezelését é&s
miikddtetésének médjat,

kotelesek a tiizvédelmi oktatason, tovabbképzésen részt venniiik,

kotelesek az évenként megtartott tiizriadé gyakorlatokon részt venni, a tlizriadé tervben
foglaltakat betartani, végrehajtani,

tiizvédelmi hidnyossag észlelése esetén a kizvetlen vezetdket értesiteni kell,

minden helyiségben a munka, illetSleg a tevékenység befejezése utin kitelesek ellendrizni
a tlizvédelmi hasznalati szabdlyok megtartdsit és gondoskodni a gépek, berendezések
szabalyszerii ledllitdsarol, takaritds elvégzésérdl, berendezések tisztantartasrdl, illetve az

aramtalaniths végrehajtisarél; a tapasztalt tiizvédelmi szabélytalansagokat meg kell
sziintetni.
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(5)  AkKkiilsé tlizvédelmi szakember (tanicsad6) tiizvédelmi feladatai:
a) atlizvédelmi tandcsado feladatat a Kozpont elndkének a megbizasabél latja el,

b) a létesitményt id6szakosan ellendrzi, annak egész terilletén figyelemmel kiséri a
tizvédelmi eldirdsokban és a TSZ-ben foglaltak szigori betartisit, észrevételeit a
hidnyossagokrdl és szabalytalansagokrol irisos forméban értesiti a Kdzpont elndkét,

¢) az esetleg feltart hidnyossigokra, a teendd intézkedésre javaslatot tesz, kozvetlen
tiizveszély, vagy egyéb szabélytalansdg esetén a munkavégzést a veszély clhéritasdig
ledllfttathatja,

d) gondoskodik arrdl, hogy a foglalkoztatottak megismerjék és betartsék a réjuk vonatkozé
tiizvédelmi rendelkezéseket, ennek érdekében megtartja az iddszakos tiizvédelmi oktatast,

e) kezdeményezi a kovetelményeknek megfeleld tiizvédelmi eszkdzsk beszerzését, a
meglévOk rendszeres ellendrzését, karbantartdsat, esetleges cseréjét,

f) gondoskodik a TSZ és azok mellékleteinek elkészitésérdl, szitkség szerinti aktualiz4lasardl,
g) ahatésagi ellendrzéseken részt vesz, segiti annak munkjat.

IIL. FEJEZET
T0zZVEDELMI ELLENORZESEK, SZEMLEK

4.§ (1) A rendszeres tizvédeimi szemlék, ellendrzések észrevételeit jegyzékonyvbe kell foglalni.

(2) Az izemeltetdi ellendrzést végzd személynek, az ellenbrzés sordn vizsgalnia kell az idészakos
feliilvizsgalatok €s a karbantartésok esedékességét.

(3) A jegyzbkdnyvben rogziteni kell a két szemle kozotti idészakban meghatirozott feladatok
értekelését, hatdridozott feladatok és a végrehajtasukért felelds személyek kijelolését.

(4) Azellendrzéseken, szemléken vizsgalni, illetve értékelni kell:

a) a tlizvédelmi jogszabalyok, szabvinyok, szabilyzatok és egyéb tiizvédelmi eldirdsok
kévetelményeinek teljesitését,

b) az elézd ellendrzésen, szemlén készitett jegyz6kényvben feltart hidnyossagok
megsziintetését,

¢) szemrevételezéssel, és ha az OTSZ elbirja, gyakorlati probaval ellendrzi az érintett méiszaki
megoldis miikédOképességét,

d) amitkddbképességet kedvezstleniil befolyasold koriilményt, és a mikodésképtelenséget.
IV. FEJEZET
ALTALANOS ERVENYU TOZVEDELMI HASZNALATI SZABALYOK, ELOIRASOK
3. Altalinos eléirisok

5.§ (1) Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésli épiiletet, szabadteret csak a
hasznalatbavételi, iizemeltetési, miikddési és telephelyengedélyben megallapitott rendeltetéshez
tartozo tlizvédelmi kovetelményeknek megfelelden szabad hasznélni.

(2) A hasznélatot, a tirolast, valamint az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység)
csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfeleld helyiségben, tiizszakaszban, rendeltetési egységben,
épftményben szabad folytatni.

(3) A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez
sziikséges anyag és eszkéz tarthatd.
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(4)  Tiztavolsigon beliil trolési tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktdl, sziraz
alindvényzettol mentesen kell tartani.

(5) A helyiségb6l, a géprol, a berendezésrdl, az eszkozrdl, a késziilékrdl a tevékenység soran
keletkezett robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagot, hulladékot folyamatosan, de
legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

(6) A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat végzOnek
ellenrizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabdlyok megtartésit, és a szabalytalansagokat meg kell
sziintetni.

(7) A kdzmi nyit6- és zArdszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotét j6l lathatéan meg
kell jelolni.

(8)  Artiizolté vizforrdsokat a vonatkozd miiszaki kdvetelmény szerinti jelzétablaval kell jelolni.
(9) A tiizolté vizforrasok, falitiizcsapok akadélytalan megkozelithetdségét biztositani kell.

(10) Ahol jogszabély 6nmiik5dd csukészerkezet alkalmazasét irja eld, ott az ajtét csukva kell tartani.
Ha ez iizemeltetési okokb6l nem lehetséges, vagy a robbanisveszélyes osztilyba tartozé anyag
robbandsveszélyes allapotban fordul eld, akkor a nyitva tartas ideje alatt allandé helyszini feliigyeletral
kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az ajté tlizjelzé jelére csukédjon.

(11) A munkahelyek, kizosségi épiiletek iizemelés alatt 416, személyek tartézkodasira szolgalo
helyiségeinek kiiiritésre szAmitasba vett ajt6it lezdrni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtok
zarva tartdsht szilkségessé teszi — veszély esetére — az ajtdk kiilsd nyithatésigat a tlizvédelmi
szakhat6sdg 4ltal meghatérozott médon biztositani kell. A belsd nyithatésagtél csak akkor lehet
eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

(12) A munkahelyeken a foglalkoztatottaknak tevékenység kézben &s annak befejezése utan
ellendrizni kell a tiizvédelmi hasznilati szabdlyok betartisat, és a szabalytalansigokat meg kell
sziintetni. Az ellendrzést, a helyiséget elhagyd utolsé személy végzi el. Az észlelt szabdlytalansagot
meg kell sziintetni, rendellenességet jelenteni kell a kdzvetlen munkahelyi vezetének, illetve a
miiszaki igazgaténak.

4. Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység

6.§ (1) Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandst
okozhat.

(2)  Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenység csak a tiizvédelmi kovetelményeknek megfelels, erre
a célra alkalmas helyen végezhet®.

(3) Alkalomszerli tiizveszélyes tevékenységet az elézetesen irdsban, a helyszin adottsagainak
ismeretében meghatdrozott feltételek alapjén szabad végezni. A feltételek megéllapitisa a
munkavégzésre kbzvetleniil utasftdst add, a munkédt végzd személyek tevékenységét kozvetleniil
iranyit6 személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkat végzd kotelezettsége.

(49) A munkit kozvetlenill irdnyit6 személy koteles ellendrizni a munkét végzd személyek
tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez
szilkséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitis nem adhaté ki,

(5) A Kkiilsé szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetbjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt szilkség szerint — a
helyi sajétossdgnak megfelels — tiizvédelmi eldirdsokkal egésziti ki.

(6) Az alkalomszerli tiizveszélyes tevékenységre vonatkozd feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevekenység idbpontjat, helyét, leirasat, a munkavégzd nevét és — tiizvédelmi szakvizsgahoz kotott
munkakdr esetében — a bizonyitvany szdmat, valamint a vonatkozé tlzvédelmi szabalyokat és
eldirasokat.
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(7} Jogszabalyban meghatérozott szakvizsgahoz kotétt tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tiizvédelmi szakvizsgval rendelkezd, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tiizvédelmi szabalyokra,
elbirdsokra kioktatott személy végezhet.

(8) A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitist adé, a munkat végzl
személyek tevekenységét kozvetleniil irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkét végzo
az ott keletkezhetd tiiz oltdsara alkalmas tiizolté felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

(9) A tiizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkat végzd személyek a helyszint és annak
kérnyezetét tizvédelmi szempontbol kitelesek atvizsgélni és minden olyan kériilményt megsziintetni,
ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kozvetlenill utasitist add, a munkat végzd személyek
tevékenységét kdzvetleniil iranyité személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzinek a
munkavégzés helyszinét it kell adni tevékenység helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy
megbizottjinak. Az dtadas-4tvétel id6pontjat az engedélyen fel kell tiintetni &s alafrassal igazolni kell.

5. Dohdnyzis

7.§ (1) Az 1999. évi XLII a nemdohényzdk védelmérdl és a dohanytermékek fogyasztasanak
szabalyairdl sz616 térvényben foglaltak szerint kell eljarni.

(2) Egb dohinynemit, gyufit és egyéb gynjtéforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol az tiizet vagy robbanést okozhat.

(3) A dohanyzoéhelyeken "DOHANYZASRA KIJELOLT HELY" feliratot, megfelelé szami nem
éghetd anyagbdl készillt (fém, iiveg, keramia) hamutartét kell elhelyezni.

(4) Dohényzéhelynek olyan helyiséget, vagy épiiletrészt kell kijeldlni, ahol a dohdnyzas
veszélyhelyzet kialakuldsa nélkiil megvaldsithato.

(5) A dohinyzasi tilalom megszeg6ivel szemben feleldsségre vonést kell alkalmazni.
6. Raktirozds, tarolds

8.§ (1) Helyiségben és épitményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges
robbandsveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozé anyag tirolhats. Az épitményben tarolt anyag,
termek mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

(2) Tizgatlo el6térben, fiistmentes lépesdhdzban és eldterében mindennemd tarolas tilos.

(3) Eghetd folyadék csak a folyadék hatasénak ellenélld, a folyadékra gyiijtasi veszélyt nem jelentd,
jol zarhat6 edényben tarolhaté.

(4) A sériilékeny edények gyilijtbosomagoldsanak vagy védéburkoldsdnak sériilés  (torés,
felszakadés) ellen védelmet kell nydjtania.

(5) Az edények csak kiont6nyilasukkal felfelé, lezart 4llapotban tarolhatok és szallithatok. Kitirftett,
de ki nem tisztitott edények térolaséra &s szallitisara a megtdltSttekre vonatkozd eldirasok iranyadék.
A térolhaté anyagmennyiség a taroléedények firtartalménak osszesitett értékét jelenti.

7. Tiizoltasi iit teriilet és egyéb kozlekedési utak

9.§ (1) A tizoltésdg vonuldsa és miikodése céljara — ha arrél jogszabaly, illetve nemzeti szabvany
masként nem rendelkezik — az épitményekhez olyan utat, illetbleg teriiletet kell biztositani, amely
alkalmas a tlizolt6 gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére és mitkddtetésére.

(2) A létesitmény, kozlekedési, tiizoltdsi felvonulasi titvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezetd utjait allandéan szabadon és olyan 4llapotban kell tartani, amely alkalmas a tiizolté
gépjarmiivek kozlekedésére és miikodtetésére. Az udvaron kialakitott fold feletti tiizesapok elétti
teriileteket mindig szabadon kell hagyni, illetve az kaputél odavezetd utat szintén tilos még
4tmenetileg is — eltorlaszolni.

10
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(3) Kiviilr8l vagy beliilrd] megvilégitott magasan, vagy ha nem Iehetséges, kézépmagasan
elhelyezett menekiilési jeleket kell létesitent

a) az AK, KK és MK osztalyt épiilet menekiilési itvonaldn vagy
b) a 100 fo feletti befogadéképességli helyiségben.

(4) A menekiilési titvonalakat minden esetben vilagitdé (utdnvilagité vagy elektromos) biztonsigi
jelekkel kell megjelSini, amely legaldbb a vonatkozé miiszaki kévetelményben meghatarozott ideig és
mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsitdsara, 14sd 1. szami 4bra.

1. szamu abra
Menekillési utAnviligits biztonsdgi jelok
Wiretelc 2000100; S00150; 400200

(5) A helyiségekben a villamos berendezések kapcsoléjat, valamint a tiizoltdé késziilékeket
eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

rrrrr

(6) A villamos taplalasi menekiilési itirdnyt jelzd biztonségi jelek mitkodéképességét rendszeresen,
de legalabb havonta probaval ellendrizni kell, melyr6l ellen6rzési naplét kell vezetni.

(7) A meghibasodott elemeket (akkumulator, fénycsd) haladéktalanul cserélni kell.

(8) Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolja, a kdzmii nyito-
¢és zaroszerkezetének, a tiizjelzd kézi jelzésaddjanak, a nyomasfokozd szivattyimak, valamint hé- és
flistelvezetd kezeldszerkezetének, nyilasainak, tovabbi a tiizvédelmi berendezés, felszerelés és
késziilék hozzaférésének, megkozelitésének lehetbségét dllanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad.

(%) A kiiiritésre és menekiilésre szamitisba vett nyilaszéré szerkezeteket — kivéve a legfeljebb 50 £5
tartbzkoddsara szolgilé helyiségeket és az arra mindsitett nyiliszarékat —, mig a helyiségben
tartdézkodnak, lez4rni nem szabad.

(10) Az épiiletek menekiilésre szamitasba vett kdzlekeddin, lépcséhazaiban robbandsveszélyes és
tiizveszélyes osztilyba tartozé anyagok nem helyezhetSek el. Ez al6l kivételt képeznek a beépitett
épitési termékek és biztonségi jelek, valamint azok az installaciok, dekoraciok, szényegek, falikarpitok
€s egy€b, nem téroldsra szolgalé targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padlé feliiletének
szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

(11) Fiistmentes lépcsdhazban nem helyezhetd el robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztilyba
tartoz6 anyag.

(12) Epiiletek menekiilési utvonalai nem sziikithetok le.

11
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8. Elektromos berendezések, gépi berendezések, villamos berendezések

10.§ (1) Az épiilet villamos berendezéseit nemzeti szabvanyok szerint kell létesiteni, hasznalni és
feliilvizsgalni.

(2) Az épitmény elektromos (tlizvédelmi) fokapcsoléval torténd aramtalanitasarél gondoskodni
kell. A kapcsol6t, annak funkcidjéra utalé felirattal kell ellétni, lasd 2. szému 4bra.

2. szamu abra

TUZVEDELM|
J FOKAPCSOLO!

(3) A villamos berendezés ¢s az éghetd anyag k&zott olyan tévolsagot kell megtartani, vagy olyan
hoszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

(4) A villamos berendezést, ha jogszabaly, illetve nemzeti szabviny mésként nem rendelkezik a
robban6é (robbandsveszélyes), fokozottan tlizveszélyes, tiizveszélyes, kevésbé (kismértékben)
tlizveszélyes anyag tirolasdra szolgélé helyiségekben legalabb hatévenként, tlizvédelmi szempontbol
feliil kell vizsgaltatni, &s a tapasztalt hinyosségokat a mindsitd iratban meghatarozott hatdrnapig meg
kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolni kell.

(5) A vilagité berendezést, eszkbzt gy kell elhelyezni, régziteni és hasznalni, hogy a kérnyezetére
tizveszélyt ne jelenthessen.

(6) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolék és biztositékok rendeltetését, tovibbé ezen
kapcsolok ki- és bekapesolt helyzetét meg kell jeloini.

(7) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utdn ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos h4l6zatrél le kell valasztani,

(8) A lampatestekrdl, foglalatokrél és egyéb elektromos berendezésekrdl a keletkezett port és
szennyezbdést rendszeresen el kell tavolitani.

(9) A villamos berendezést csak a rendeltetésének és méretezésének megfeleléen szabad hasznalni,
amely a nemzeti szabvanyok eldirdsainak megfelelnek és hibatlanok.

(10) A hélézatot a megengedetinél nagyobb terhelés ala vonni nem szabad.

(11} A villamos hél6zatot 4llandé ellendrzés alatt kell tartani, megrongalodott, hibds vezetéket
fesziiltség alatt tartani nem szabad.

(12) A hibés, rossz villamos berendezést, késziiléket lizemben tartani szigordan tilos!
(13) Vilagité berendezésen, lampatesten éghetd diszitd anyagot elhelyezni tilos!

(14) Villamos berendezéseknél csak a nemzeti szabvany elbirisainak megfeleld biztositékot,
kismegszakitSt szabad hasznélni. A biztositékot tilos ,.talpalni®.

(15) Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i haszndlata esetén a
kémyezetére nézve gyijtdsveszélyt nem jelent.

(16) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziilléket a tevékenység befejezése utin ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az elbirs azokra a készillékekre, amelyek rendeltetésiikbdl
kbvetkezéen folyamatos iizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabél kikapcsolt allapotnak
szamit az elektronikai, informatikai £s hasonlo késziilékek készenléti allapota is.

(17) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznilaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatdsrél le kell valasztani.

(18) Az épiilet atalakitdsa, felijitdsa, dtépitése, a kijarati Gtvonalak idéleges vagy tartés hasznalaton
kiviil keriilése esetén a téves jelzést ad6 menekiilési jelek miikodését sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi
jel kikapcsolt dllapotaban is hordoz informéciét, az ne legyen lathaté.
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9. Tiizvédelmi berendezések, tiizolt6 eszkizik, késziilékek, felszerelések
Tiizolto késziilékek
11. § (1) Tizolto késziiléket kell készenlétben tartani:
a) az 6ndll6 rendeltetési egységekben legalabb szintenként;
b) ahol az OTSZ el6irja és
c) jogszabalyban meghatérozott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2 szami tablazat

szerint.

(2) A tiizvédelmi miszaki megolddsok iizemben tartdsaért felelds az iroda bérbeadéja, mig annak
megkdvetelése €s ellenbrzése a tiizvédelmi megbizott feladata és az elndk feleldssége.

(3) A tizvédelmi hatésag a fenti bekezdésben meghatirozottakon tl tovébbi tiizolté késziilékek,
eszkoz0k, felszerelések és anyagok elhelyezését is eldirhatja.

(4) A tiizolté-technikai terméket j6l lathatéan, kénnyen hozzaférhetden, tigy kell elhelyezni, hogy a
tizolté készillk a legkedvezbtlenebb helyen keletkezd tfiz oltdsira a legrdvidebb idd alatt
felhasznélhaté legyen, és Allandéan hasznalhaté, tizemképes allapotban kell tartani.

(5) A tlizolté-technikai eszkdzt, késziiléket, felszerelést és anyagot jogszabély eléirasai szerint,
azok hianyaban félévenként kell ellen6rizni. Ha a tlizolté készilék, felszerelés eldirt idészakos
ellendrzését és/vagy javitisat nem hajtottik végre, akkor az nem tekinthetd tizemképesnek.

(6) Tizolt6 késziilék karbantartist kizirélag jogosultsiggal rendelkezd karbantarté szervezet,
illetve arra vonatkoz6, érvényes tiizvédelmi szakvizsge bizonyitvannyal rendelkezs karbantartd
személy végezhet.

(7) A tizolté keésziilékeket, felszereléseket, fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény szekrényeket a
hatalyos jogszabalyban, szabvinyokban foglalt uténvilagité vagy vildgité biztonségi jellel kell
megjeldlni, 14sd 3. szimm 4bra.

3. szédmi dbra

i

(8) A kézi tiizolt6 késziilékeket idbszakosan (MSZ EN 3 szabvany szerintit évente) kell ellen6riznie
szakembernek, negyedévente pedig szemrevételezéssel a bérbeadé megbizottjdnak.

(9) A tiizolté keésziilékeket 5 (kozépkarbantartds), illetve 10 (teljes korli karban;céités) évente
szakmiihelyben atfogéan kell karbantartani. Erre a feliilvizsgalék jogosultak.

(10) A meghibasodott vagy lizemképtelenné vélt tiizolté-késziiléket haladéktalanul le kell cserélni, és
helyére tizemképeset kell helyezni.

(11) A biztonsagi jeleket minden esetben a tlizoltd berendezés folé legalabb 1,8 m, legfeljebb a
fiistmentes levegdréteg fels6 hatirdnak a magassigban kell felszerelni, tgy hogy a helyiség
legnagyobb tdvolsdgardl is felismerhetd legyen. A biztonsagi jel, rogzitési magassagét az alabbi 4bra
szemlélteti, 1asd 4. szdma abra:
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4. szamu 4bra

Tiizcsapok

12.§ (1) A tizvédelmi miiszaki megoldisok izemben tartiséért felelés az iroda bérbeaddja, mig
annak megkdvetelése és ellendrzése a tizvédelmi megbizott feladata és az elndk feleléssége.

(2) A vizszerzési helyet figy kell kiépiteni, hogy az tiizolt6 gépjérmiivel mindenkor megkozelithet
¢s az oltéviz mindig akadélytalanul kiemelhet legyen.

(3) A tiizolté vizforrdsokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozé miiszaki
kévetelmények szerint kell feliilvizsgalni és karbantartani.

(4) A tlizcsapokat legalibb félévenként a gyarto elbirdsai és a vonatkozd jogszabdlyban
meghatarozott dltaldnos feladatok alapjan kell feliilvizsgélni, és félévenként teljes korii feliilvizsgalatot
kell végezni.

(5) A tiizcsapszekrénybéi az oda nem ill6 targyakat a feliilvizsgalatot végz6 személy eltavolitja.

(6) A szerelvényszekrények és szerelvényei (tartozékai) legalabb félévenkénti feliilvizsgalatér6l, &s
¢venként teljes kori feliilvizsgélatardl az iizemben tartasért felelds szervezet gondoskodik.

(7) A szerelvényszekrények azon szerelvényeit (tartozékait), amelyek a hasznalat sordn nyomasnak
vannak kitéve, 5 évenként nyoméasprébanak kell alavetni.

(8) A szerelvényszekrényben elhelyezett tomlészerelvények nyomdsprbéja, és annak jelolése
feleljen meg a vonatkozé miiszaki kdvetelménynek, vagy azzal legaldbb egyenértékii biztonsagot
nydjtson,

(9) A fali tlizcsap-szekrényt biztonsagi jellel kell megjelSlni — amely feleljen meg a vonatkozé
miiszaki kévetelményeknek, vagy azokkal legalabb egyenértékit biztonsagot nytjtson — a szekrény

felett 2-2,5 méteres magassagban gy, hogy az a legtavolabbi felismerési tavolsagrél is biztonsaggal
felismerhet6 legyen.

(10) A tiizolt4si felvonulési teriileten elhelyezett tlizcsapok 1,5 méteres kdrzetén beliil gépjérmii nem
parkolhat, és ez jelSlve van, lasd 5. szAmn 4bra.

5. 5zamn dbra

[

e

L

10. A beépitett tlizjelz6 berendezéssel kapcsolatos eléfrisok

13.§ (1) A beépitett automatikus tiizjelzd berendezés fizemben taridsa — beleértve a berendezés
ellendrzését, annak dokumentalsat is — az iroda bérbead6jénak a feladata.
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(2) A tiizjelz6 berendezés iizemeltetdi ellendrzését, azokkal kapesolatos feladatokat a tlizvédelmi
megbizott végzi.

(3) A rendszeres feliilvizsgélatok célja a tlizjelz6 rendszer miikddkeépességének ellenbrzése és
fenntartdsa norméal koriilmények k&zott. A napi és havi ellendrzéseket az iizemeltetd részeérdl
kinevezett felelds személy (jelen esetben a tlizvédelmi megbizott) végzi. Ezeknél az ellenérzéseknél az
egyik cél a rendszer jelzési képességének ellendrzése, ugyanakkor az ellenérzések sordn rendszer
kezeldi €s az épiilet hasznaléi megfeleld rutint is szereznek a tiizjelzésekkel és az azokhoz kapcsolodé
feladatokkal kapcsolatban. A féléves és éves ellendrzéseket szintén a felelds személynek kell
koordinalnia, de ezekben az esetekben mér miiszaki ellendrzések és Jjavitasok torténnek. Ezeket a
szakképzett karbantarté végzi.

(4) Az iizemeltet6 a beépitett tiizjelzd berendezés, beépitett tiizolts berendezés allandé feliigyeletét
folyamatosan biztositja:

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tiizjelzé vagy oltisvezérls
kdzpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték;

b) a tiizjelzd vagy oltisvezérld kdzpont jelzéseinek automatikus atjclzésével a Iétesitményen
beliil kialakitott 4lland6 feliigyeleti helyre vagy

c) a tiizjelzd vagy oltdsvezérl kdzpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a 1¢tesitményen
kiviil kialakitott allandé feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

(3) A berendezés feliigyeletét folyamatosan, egy idében ellitdé személyek széma legalabb két f6
abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenitd eszkoz feliigyeletén til mas, a helyiség esetleges
clhagyasat igényl6 feladatuk is van. A két személy kozil egynek folyamatosan a jelzéseket
megjelenité eszkoz helyiségében kell tartézkodnia.

(6) A berendezés lizemeltetése soran biztositani kell:
a) aberendezés tizemképes allapotit;
b) ajelzések (tiiz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat;
c) aziizemeltetdi ellendrzés végrehajtasat;
d) afeliilvizsgdlat, karbantartds végrehajtasat;
¢) az ilizemképességet fenntarté vagy helyreallité javitast, tisztitdst, cserét és
f) aziizemeltetéshez sziikséges dokumentéciot.

(7) A berendezés — kozte a tiiz- és hiba atjelzé — tervszerdl, részleges vagy teljes Gizemsziinetét, a
kikapcsolés elétt legalabb 5 munkanappal irisban, a 24 6ran beliil el nem harithato meghibasodast
haladéktalanul telefonon jelezni kell az elsd foku tiizvédelmi hatosag altal meghatérozott helyen.

(8) A berendezés tervszeril iizemsziinetének, meghibasodasénak esetén a biztonsagi feltételeket az
lizembentarto a helyi kockdzatnak megfelelden biztositja.

(9) A helyi feliigyeletet kivalté Atjelzés meghibisoddsa esetén a berendezés feliigyeletérol
haladé¢ktalanul gondoskodni kell.

(10) A téves riasztisok elkeriilése érdekében az érzékeldk tiizjellemzdjére hasonlité hatés idejére az
adott érzékeld, zona, vagy zonak kiiktatdsa akkor lehetséges, ha:
a) a kiiktatott érzékeld, zéna csak a téves riasztést okozo hatas helyiségében 16v6 automatikus
érzékeldk miksdését korlatozza;
b) a kiiktatott érzékeld, zona a téves riasztast okozé hatis helyiségében 1évd kézi jelzésadok
miikddését nem korlatozza;
¢) a berendezés miiszaki kialakit4sat ismerd szakemberrel a zénakiiktatds kortilményei

egyeztetve vannak olyan médon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, feliilvizsglattal
Osszefliggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti és
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d) az érzékeld, zéna kiiktatisanak és visszaallitdsanak koriilményei, annak felelssségi kore, az
ellensulyoz6 intézkedések a TSZ-ben rdgzitve vannak,

(11) A tiiz- és hiba 4tjelzést fogadé kdzpontot 4llanddan {izemkész &llapotban kell tartani, kezelését
felkészitett személyzettel kell biztositani.

(12) A tliz- és hiba atjelzést fogad6 kdzpont helyiségében hozzaférhetd helyen kell tartani:

a} a tlz- és hiba 4tjelzd rendszer megfeleldségét igazold tanGsitvany vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,

b) a tiiz- és hibajelzésre, a tliz- és hiba 4tjelzd rendszer meghibisodasa esetére meghatérozott
intézkedési utasitasokat, terveket és

¢) atiiz- és hiba dtjelzést fogadd kozpont kezelésére felkészitett személyek névsorat.
(13) A tiiz- és hiba atjelzést fogadé kdzpontban nyilvan kell tartani:
a) atizjelzést ado létesitmény cimét, nevét, rendeltetését;
b) atiizjelzést ado létesitményt befogadé épiilet — fSld feletti, foldalatti — szintszamat:
¢) azoltdst nehezitd koriilményeket, igy kiilondsen gazpalackok, éghetd folyadék, izotop;
d) akozmiielzarok — igy kiilondsen gaz, viz, elektromos, tavh6 — helyét;
e} akiilsé tiizoltd vizforrasok (tlizcsap, tartaly, medence) helyét;

) a tlizoltdst segitd koriilményeket, mint hd- és fiistelvezetés indit4sa, ledllitisa, beépitett
oltdberendezés, tiizoltdsagi beavatkozasi kdzpont helye és

g) akapcsolattart6 nevét, telefonszamat.

(14) A tiizjelzést ad6 létesitmény tulajdonosa, iizemeltetdje, kezeldje, hasznaléja és a tavieliigyeleti
kizpont lizemeltetGje kozdtti szolgaltatéi szerzddés tartalmazza a téves riasztisokbol bekdvetkezd
esemeények — mint a kivonulds vagy a vonulasbol valé visszahivas — elfogadhaté szimét és az ezen
feliil tdrténd eseményekbb! szarmazé koltségek mértékét, megtéritésének feleldsségét és modjat.

(15) Ha a tavfeliigyelet vagy az elsd foka tiizvédelmi hatésig altal a tiiz 4tjelzés fogaddsra
meghatérozott helyszin megvéltozik, az 0j helyszinre az automatikus tiiz atjelzés tovabbitisat 90
napon beliil - a berendezés 4lland6 feliigyeletének folyamatos biztositasa mellett — kell megvaldsitani.

(16) Ha a tlizjelzés az 4llandé feliigyeletrdl, telefonon, széban torténik, akkor az kizérdlag a nemzeti
segélyhivé szdmon tGrténhet, a fentebb felsorolt, a tiiz- és hiba 4tjelzést fogadd kézpontban
nyilvantartott adatokrol a jelzésfogadét t4jékoztatni kell.

(17) Az iizemeltetést — feliigyeletet, kezelést, iizemeltetdi ellendrzést — ellitd személyt a tevékenység
végzéseéhez sziikséges ismeretekrol a berendezés ilizembe helyezésekor és a tiizjelzd berendezésen
eszkozlt barmely valtoztatds alkalméval ki kell oktatni, és az oktatds tényét régziteni kell a
berendezés lizemeltetési napl6jaban, vagy arrél jegyzdkonyvet kell felvenni.

(18) A kovetkezd esetekben azonnali, soron kiviili felillvizsgalatot kell tartani:
a) egy tlizeset utan;
b) téves jelzések esetén;
c) arendszer meghibdsodéasa esetén;
d) arendszer helyszini vagy tivolrél térténd valtoztatisa esetén;
€) hosszi izemsziinet utan;
f) 4j karbantart6val kétstt szerz6dés utén.

(19) A beépitett tiizjelzd felillvizsgilatat, javitisat és karbantartisat tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkezb személy végezheti, a karbantartas lehetdségét, elvégzését biztositani kell.
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(20) A létesitmény mddositasdval, karbantartdsival vagy més munkalatokkal megbizott
szervezetekkel egyeztetve biztositania kell, hogy e munkak ne okozzanak hibat a tlizjelzénél és ne
zavarjdk annak mikodését.

(21) Biztositani kell a lehet6 legjobb mindségben a rendszer karbantartisét, hogy a tiizjelzd rendszer
megbizhatoan teljesithesse feladatét, ne okozzon téves jelzéseket, és vészhelyzetben megfeleld médon
miikddhessen. A karbantartdsi munkék kézé tartozik a rendszer idészakos feliilvizsgdlata, szervizelése
¢s esetleges javitasa.

(22) Jelezni kell az épiilet vagy az épiiletben tartozkodok idébeli eloszlisdnak valtozasat, a tarolt
anyagokban vagy a folytatott technologidban bekévetkezd valtozdsit a karbantarté felé, és ennek
megfelelden kell (esetleg) modosittatni a tiizjelzo rendszert is.

(23) Gondoskodni kell arrél, hogy az automatikus érzékelék 0,5 m sugarti kérnyezete szabad legyen,
a kézi jelzésadok lithatok és megkozelithetok legyenek, a hang- fényjelzok ne legyenek takardsban.

(24) Biztositani kell a tiiz- és hibajelzéseket megjelenitd tiizjelz6 kozpont, a tavkezeld (tavielz8)
ismétlé egységek hozziférhetdségét, beleértve esetleg az ezekhez tartozé kulcsokat, jelszavakat.

(25) Kovetends eljardsokat, szabélyokat kell kidolgozni, melyeket a rendszer tiizjelzése, hibajelzése
illetve részieges vagy teljes tiltdsi 4llapota esetén kell kovetni.

(26) Gondoskodni kell arrdl, hogy a tizvédelmi ellenérzések sorén a sziikséges dokumentumok
rendelkezésre alljanak. Ezek kozé tartozik a rendszer {izemeltetési, karbantartési napl6ja, valamint a
rendszer megvalbsulasi terve.

(27) Feliigyelni kell, hogy az iizemeltetési/karbantartasi napléban az al4bbiak szerepeljenek:
a} afelelés személy neve;
b) aszerzédott karbantarto elérhetdségei;

¢) minden tlizjelzés (valddi, teszt, téves) bekovetkeztének idejével, a bejelzd eszkoz
azonositasival és

d) ajelzés kivalto okéval (ha ezek ismertek);

€) minden hibajelzés és bekdvetkeziének ideje;

f) minden feliilvizsgélat vagy javitas és elvégzésének ideje;

g) minden kiiktatasi és tiltdsi miivelet és elvégzésének ideje;

h) arendszer mindennemii médositdsa és bekdvetkeztének ideje.

(28) A fiistérzékelokkel védett teriileteken a porral, filsttel, szennyezddéssel jaré munkak soran
évintézkedéseket kell tenni a téves jelzések és az eszk6zok elszennyezddésének elkeriilésére az alabbi
moédokon:

a) ideiglenes haléval, félidval vagy egyéb takardssal elvdlasztva a munkateriiletet az
érzékelSk altal védett teriilettdl;

b) ideiglenesen milanyag vagy papir fedéllel letakarva az érzékeldket;

c) ideiglenesen héérzékelSkre cserélve a fiistérzékeldket (4italdban intelligens rendszereknél
ez nem oldhat6 meg).

(29) Ismertetni kell a foglalkoztatottakkal és a kiilsd, szerzddott szervezetekkel, hogy az épiiletben
tiizjelzd rendszer milkddik, és ez milyen hatassal lehet tevékenységiikre.

(30) A tiizjelzd berendezéshez tartozd jelzésadokat, érzékeléket eltakarni, indokolatlanul hasznalni
tilos!

(31) Az épiiletben mennyezeti diszeket, tablakat és egyéb dekoriciokat csak a tiizjelz berendezés
kézi- és automatikus jelzésadbinak zavartalan mitkdésének biztositisa mellett helyezhetdk el.

(32) Az ellenérzések, karbantartisok az OTSZ 18. szami mellékletében vannak részletezve.
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(33) A tapasztalt hidnyossagokat a mindsité iratban meghatdrozott hatirnapig meg kell sziintetni,
melyek tényét hitelt érdemlé médon igazolni kell.

(34) A létesitési és a feliilvizsgalati dokumentumokat a tiizvédelmi irattartéban kell tarolni.
11. Biztonsdgi jelek, egyéb jelolések

14.§ (1) Biztonsagi jel lehet kiviilr6l vagy beliilrdl megvilagitott vagy utanvilagité jel, amely
legaldbb a vonatkozé miiszaki kvetelményben meghatirozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak
megfeleld fény kibocs4tasara.

(2)  Azelsd bekezdésben foglaltaknak megfeleld tiizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett:
a) tizoltd késziilékeket,;
b) fali tiizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a széraz oltévizvezeték betapllasi és
vizkivételi pontjait;
c) barmely tartézkodasi helyrdl nem lathaté tlizjelz6 kézi jelzésadokat;
d) kézi inditdsa tiizoltd-technikai termékek kezel szerkezeteit és
e) beépitett tlizoltd berendezés oltékdzpontjainak bejaratat.

(3) Az elsd bekezdésben foglaltaknak megfelelden a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
¢rintett szabadtéren tilt6 jellel kell jel6ini:

a) a gyuajtéforras alkalmazésnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat;
b) adohanyzis tilalmat és
c) avizzel oltas tilalmat.
(4) Az elsb bekezdésben foglaltaknak megfeleld biztonsagi jellel kell figyelmeztetni:
a) a 20 liternél/kilogrammnal t&bb robban4sveszélyes anyag jelenlétére,
b) aradioaktiv anyag jelenlétére és
¢) az épiilet fobejirata mellett kiviilrS] a napelem jelenlétére.
(5) A koézmiivek fOelzdr6 szerelvényeinek helyét az épitmény fSbejaratandl jelezni kell.

(6) A robbandsveszélyre figyelmeztetd, valamint a harmadik bekezdés szerinti figyelmeztetd és tilté
rendelkezéseket tartalmazd biztonsigi jeleket a 20 m’-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejératanal.

(7) A tlizvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett legalabb 1,8
meteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni ugy, hogy azok kdnnyen
felismerhet6k legyenek.

(8) A fiistgatlo ajtokat ,Fiistszakaszhatar! Az ajté 6nmiikadd csukéd4sat biztositani kell.” felirattal
vagy jelzéssel kell ellatni, tartos, j61 észlelhetd és olvashatd méreti kivitelben.

(9) A tiizszakaszhatdron 1évé tlizgatlo ajtokat ,,Tiizszakaszhatar! Az ajté onmikodd csukodasat
biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartds, j61 észlelhetd és olvashaté méretii
kivitelben.

(10) A menekiilési utakat a 9. § (4) bekezdésben leirtak szerint kell biztonségi jelekkél ellatni.
V.FEJEZET
TUZJELZESSEL ES TOZOLTASSAL KAPCSOLATOS TEENDOK

15.§ (1) Aki tiizet vagy annak kdzvetlen veszélyét &szleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a
hivasfogad6 kozpontnak, a katasztrofavédelmi igazgatosag miiveletiranyito ligyeletének vagy a
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tlizoltésagnak (a tovabbiakban: jelzésfogad®), vagy ha erre nincs lehetésége, a renddrségnek vagy a
mentdszolgdlatnak, illetbleg a telepiilési Onkormadnyzat polgarmesteri hivatalanak (k&zos
6nkormanyzati hivatalnak).

(2) A tiizet az épiiletben tartzkodok felé haladéktalanul jelezni kell hangos ,,Tiiz van! Tiiz van!”
felkialtdsokkal.

(3) A munkaltatot haladéktalanul értesiteni kell a tlizr6l.

(4) A TSZ hatdlya al4 tartozok a tiiz jelzéséhez, a segitségkéréshez hiradési eszkoziiket kitelesek
rendelkezésre bocsatani, sziikség esetén jarmiiveikkel segitséget nytjtani.

(5) A tlizjelzésnek tartalmaznia kell:
a) atlizeset, kdreset pontos helyét; meg kell adni a pontos cimet, épiiletet,
b) mi ég, milyen kéreset tortént, mi van veszélyeztetve, emberélet van-e veszélyben,
c} ajelzb nevét, a tiiz jelzésére hasznalt késziilék szamat,
d) az épiilet leggyorsabb megkozelitésének madjat,
e) megkezdték-e az oltast, mentést, és ha igen, akkor milyen médon.

{6)  Arecepcid, illetve a titkArsigon elhelyezett telefon mellett a tlizoltésag hivoszamat jol lathatoan
fel kell tiintetni, 1asd 6. szdmu 4bra.

6. szamu 4bra

Iia Lok
3 104

Tazohosdg & |

2 105

Rendérség &
& 107

S 508

112
(7y A tiizoltésag kozremiikidése nélkiil eloltott, illetbleg az emberi beavatkozas nélkiil megsziint
tiizet is be kell jelenteni, és a kir szinhelyét a tiizvizsgalat vezetdjének intézkedéséig valtozatlanul
hagyni.
(8) A tiizesetet a tlizoltosag fel€ a 105-3s telefonszdmon kell bejelenteni.
(9) A TSZ hatilya al4 tartozdk a tiizoltdsban, a miiszaki mentésben — ellenszolgaltatds nélkiil -

életkoruk, egészségi, fizikai allapotuk alapjin elvarhaté személyes részvétellel, adatok kézlésével
kotelesek kézremiikddni.

(10) A tlizoltasvezetd utasitdsait mindenki koteles végrehajtani.

(11) A tiz oltisét a rendelkezésre allo felszerelésekkel, eszkozbkkel meg kell kisérelni. Erre a célra a
létesitményben kézi tlizoltd késziilékek vannak rendszeresitve.

(12) A villamos berendezésekben, azok kozelében keletkezett tiiz esetén az oltds megkezdése elbtt
dramtalanitani kell,

(13) Személyi tiiz esetén (ha meggyullad a ruhdzat) a porral olté tiizolté késziilékkel torténd oltas
tilos, mert az kénnyen vezethet fulladésos halalhoz, illetve a por a sebbe keriilve fertdzéseket okozhat.
A helyes oltdsi méd a tlizolté takaréval, vagy vastag ruhanemiivel (a miianyag alap( hasznélata szintén
tilos) torténé letakaras, illetve a vizzel oltas.
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(14) Koteles a tiizoltissal, miiszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett
koltségek megtéritésére az, aki a beavatkozist igényl6 eseményt szdndékosan okozta; a tiizoltasra
vagy a miszaki mentésre vonatkozéan szindékosan megtévesztd jelzést adott; gondatlansiga miatt
téves automatikus tlizjelzés keletkezett.

(15) Tz esetén a kivetendd magatartas:
a) atiizet észleld tegye meg a tlizjelzést,
b} tiiz észlelése esetén — a testi épség veszélyeztetése nélkiil — kezdjék meg a tiiz oltisat,
¢) ahivatasos tlizoltésag helyszinre érkezése utan a tiizoltst az egység parancsnoka irdnyitja,
d) az oltis megkezdése el6tt az dramtalanitdst végre kell hajtani,

¢) a lehetd leggyorsabban keress¢k meg a legktzelebbi kijaratot és a gyiilekezési helyen
varjak meg a munkahelyi vezet6t, aki 1étszamellendrzést fog tartani,

f) Dbiztositani kell, hogy a kivonulé tizolté egység a tiizeset helyszinéhez jusson, ennek
érdekeben lehetdség szerint 1 f6 a kiérkezd egységeket a fékapu elott fogadja.
VI. FEJEZET

A TUZVEDELMI OKTATAS

16.§ (1) A Kozpont foglalkoztatottait, illetve a létesitmény teriiletén munkét végzd kiilss
foglalkoztatottakat munkéba élidskor, valamint 2 hénapnal hosszabb ideig tavol lévéket tiizvédelmi
oktatdsba kell részesfteni, amit a belsd tizvédelmi megbizott tart.

(2) Evente egy alkalommal a foglalkoztatottakat ismétlddé tizvédelmi oktatdsban kell részesiteni,
amit a kiilsé tlizvédelmi szakember tart,

(3) A tlizvédelmi oktatds targyat kell képeznie a kdvetkezd ismereteknek:
a) amunkahely és munkafolyamat tiizvédelmi jellemz6i, tiizveszélyessége;
b) amegeldzd tiizvédelmi rendelkezések és hasznalati eléirasok;
¢} aTSZ ésa Tiizriadé Terv rendelkezései;
d) atiiz jelzése és a tiiz esetén kivetendd magatartas;
€) atiizoltoeszkozok, késziilékek, felszerelések helye, hasznalata;
f) meneckiilési Utvonalak, vészkijaratok hasznilata;
g) atlizveszélyes anyagok tarolasa;
h) helyiségek dramtalanitasa;
i) atiizvédelmi szabalyok megszegésének kiovetkezményei.

(4) Az oktatdsr6l nyilvéantartdst kell vezetni, A nyilvantartisnak az alabbi adatokat kell
tartalmaznia:

a) az oktatas idépontja;

b) a foglalkoztatott neve, munkakére;
¢) az oktatas tematikéja;

d) a foglalkoztatott aldir4sa.

(5) Az oktatasrol sz6l6 dokumentumokat a tfizvédelmi irattartéban kell elhelyezni. Ha a
foglalkoztatott az éves ismétlddd oktatison nem vesz részt valamilyen okbél, tgy munkdba alldsat
kdvetden egy héten beliil részére az oktatdst meg kell tartani.

(6) A foglalkoztatott a tilzvédelmi oktatdson kdteles részt venni!
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(7) Minden foglalkoztatott a tizvédelmi oktatdson elhangzottakat, illetve a munkakérével,
munksahelyével kapcsolatos megel6zo tiizvédelmi rendelkezéseket kételes elsajatitani.

VIL FEJEZET
TUZVEDELMI IRATOK
17.§ (1) A tizvédelemmel Osszefiiggo iratot, utasitist, rendelkezést, szabalyzatot, igazolast stb. erre
rendszeresitett tiizvédelmi irattartoba kell elhelyezni, amit a belsé tiizvédelmi megbizott briz.

(2) Az irattarténak tartalmaznia kell:

a) a TSZ-ot, Tiizriad6 Tervet, tizveszélyességi osztilyba soroldst, a rendkiviili események
jelentésének rend;jét,

b) a villamos berendezés, halozat, tlizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatanak, valamint az
abban foglalt hiényossigok megsziintetésére vonatkozé szerelési nyilatkozatot,

c) villimvédelmi feliilvizsgalatrdl késziilt jegyzOkdnyvet,

d) tlizvédelmi oktatisi naplét, az oktatdssal, vizsgztatdssal, tematikaval, tansegédlettel
kapesolatos feladatot tartalmazé iratot,

e) titzvédelemmel dsszefiiggd levelet, iratot, bizonylatot, igazol4st, szakvéleményt, tervezéi,
kivitelezdi nyilatkozatot, hasznalatbavételi, épitési telepengedélyrdl hatarozatot,

fy tlizoltd késziilékek nyilvantartasat,
g) beépitett tiizjelzd berendezés dokumentaciojat,
h) szabvényos &llapotrél, helyreallitasrol kiallitott igazoldst, szerelési nyilatkozatot,

i)  elektromos halézaton tortént valtoztatds esetén a kivitelezb nyilatkozatat.
VIIIL. FEJEZET
HELYISEGEK TUZVEDELMI SZABALYAI
12. Irodahelyiségek, targyalo, eldadé
18.§ (1) A napi munka sordn keletkezett papirhulladékokat papirkosarba kell elhelyezni. A

munkanap végén az dsszegylilt hulladékokat az erre a célra kijelslt hulladéktartoba kell elvinni.

(2) A helyiségekben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges anyagot, eszkdzt stb. szabad
tarolni és felhasznalni.

(3) A helyiségekhez tartozé berendezési targyakat, anyagokat tgy kell elhelyezni, hogy az ottani
kozlekedésre elegend szélességii 1t Alljon allandéan rendelkezésre.

(4) A helyiségekben tiiz- és robbanasveszélyes folyadékot és anyagot még ideiglenes jelleggel sem
szabad térolni.

(5) A vilagit6 berendezést Ugy kell rogziteni, elhelyezni, hogy az a kémyezetére tlizveszélyt ne
jelenthessen.

(6) A lampatestekrél a védSburat levenni nem szabad, azokon éghetd anyagu diszitést elhelyezni
nem szabad.

(7) Az elektromos vilagité berendezések lampatesteinek legaldbb 80 cm-es korzetében éghetd
anyagot ¢lhelyezni nem szabad.

(8) Hibas elektromos berendezést, késziiléket stb. hasznalni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalodott szigetelésii csatlakozd elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.
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(9> A fovonali telefonkésziilék kozelében, jol lathaté helyen fel kell tiintetni a tiizoltdsig
hivészamat (105).

(10) A munkaidd végén a helyiségek tiizvédelmi szempontbdl 4t kell vizsgalni — a sziikséges
aramtalanitdst elvégezni — a helyiséget utolsonak elhagy6 személynek és az esetleges hidnyossdgot
meg kell sziintetni.

(11) A helyiségekben, amig személyek tartézkodnak, a menekiilési vitvonalakba esd ajtékat nem
lehet lezérni.
13. Kézlekeddk, elterek

19.§ (1) A kozlekedési utak, menekiilési utvonalak, elSterek és bejarati ajtok szabadon tartdsardl
folyamatosan gondoskodni kell. Azokat eltorlaszolni, lesziikiteni — Gigy hogy a menekiilés lehetdségét
akadalyozza — még dtmenetileg sem szabad.

(2) Az elhelyezett tiizoltd késziilékeket, elekiromos kapcsoloszekrényeket eltorlaszolni tilos.
(3) A menekiilési ttirdnyokat legal4dbb utanviligité kivitelben késziilt tblaval jelSlni kell.
(4) A kozlekedkr6!, a munkanap végén utolsénak tivozé foglalkoztatott koteles ellendrizni és
megsziintetni az olyan veszélyhelyzeteket, amelyek tiizet okozhatnak.
14. Irattirak, raktir
20.§ (1) A bejérati ajtokon szabvanyos tabldkkal fel kell tiintetmi (TUZVESZELYES), hogy a
helyiségek tiizveszélyes anyagok téroldsara szolgal.
(2) A dohanyzas szigortian tilos!

(3) A helyiségekhez tartozé berendezési targyakat, térolé &llvanyokat, anyagokat ugy kell
elhelyezni, hogy az ottani kizlekedésre elegendd szélességii ut alljon dllandéan rendelkezésre.

(4) A kozlekedési utakat lesziikiteni, ott barmiféle anyagot tarolni még ideiglenesen se szabad!
(5) A helyiségekben tiizet nem okoz6 vilagitas hasznélhaté.

(6) Hibas eclektromos berendezést, késziiléket stb. hasznélni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznélédott szigetelésii csatlakozé elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

(7) A munkaidd végén a helyiséget tlizvédelmi szempontbSl at kell vizsgilni — a sziikséges
dramtalanitast elvégezni — a helyiséget utolsénak elhagy6 személynek az esetleges hiAnyossagokat
meg kell sziintetnie.

(8) Az anyagokat oly médon kell tarolni, hogy azok tiz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve
azok a tiiz kiindulé forrasava ne valjanak.

(9) A rendet, tisztasagot folyamatosan fenn keil tartani, zsifoltsdgot okozni, tlizveszélyes
folyadékot tarolni, kezelni nem szabad.

(10) Olyan elektromos berendezés hasznalata, mely sugarzé hvel jar, tilos!

(11) Elektromos szerelvények 50 cm-es kirzetében égheté anyagot elhelyezni nem szabad.

(12) Hibas, sériilt elektromos késziiléket, dugaljat, aljzatot, toldott vezetéket hasznalni tilos! A hibak
miel6bbi szakszeri kijavitasardl gondoskodni kell.

15. Etkezd, teakonyha

21. § (1) A helyiséget csak rendeltetésnek megfeleld célra szabad hasznélni.

(2) A helyiségben nyilt lang hasznilata és dohanyzas tilos!

(3) A sitd berendezések kezelési és karbantartdsi utasitisédnak eldirasait maradéktalanul be kell
tartani,

22



A Klebelsberg Kézpont 37/2017. (X. 27.) szabalyzata A Klebelsherg Kézpont Tiizvédelmi szabalyzata

(4 A 528, siité berendezésre égheté anyagot elhelyezni, még széritas céljabdl sem lehet.

(5) A helységek elektromos és gézfogyasztdit és a vizvezetéket a napi tevékenység befejeztével
k6zmii féelzard szerkezeteket el kell zarni.

(6) Az étkezbben az asztalokat, székeket tgy kell elhelyezni, hogy kozottilk a biztonsagos
kozlekedésre elegendd hely maradijon.

(7} A helyiségekben kavéfozs, illetve elektromos fé6zblap (rezs6) hasznalata megengedett, az al&bbi
feltételekkel:

a) az elektromos kévéf5zd, illetve rezsd ali nem éghetd anyagbol késziilt hdszigetels lapot
kell elhelyezni,

b) a fenti berendezések 30 cm-es kdérnyezetén beliil — {izemeltetés kizben — €ghetd anyagot
elhelyezni nem szabad.

(8) A munkaidd végén a helyiséget tlizvédelmi szempontbol 4t kell vizsgdlni, az esetleges
hidnyossagokat meg kell sziintetnie.
16. Elektromos eloszté helyiség, elektromos fogadé helyiség, trafé helyiség

22.§ (1) A helyiségeket csak a rendeltetésnek megfeleld célra szabad hasznalni.
(2) A helyiségekben barminemii anyag tiroldsa tilos!

(3) A kihelyezett tiizolté késziilékeket és az elektromos kapcsoloszekrényeket tilos eltorlaszolni,
azok elott bArminemi anyagokat tarohni.

(4)  Ahelyiségeket lezarni tilos amig emberek tartézkodnak bent.

(5) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolék és biztositékok rendeltetését, ki- és bekapcsolt
belyzetét meg kell jeldlni.

(6) A lezart helyiségek kulcsait mindig hozziférhetden kell tartani.
(7) A helyiségek funkciéjat a bejérati ajtén kiviilrél meg kell jelslni.
(8) A helyiségekben beosztott foglalkoztatottakon és az ellendrzésre jogosultakon kiviil mds
személyek nem tartézkodhatnak.
17. Id6szakosan nedves helyiségek
23.§ (1) Az idészakosan nedves helyiségekre vonatkozd eldirdsokat kell alkalmazni a mosddkra,
WC-kre és a mosogaté helyiségekre, )
(2) A helyiségeket csak a rendeltetésnek megfelel5 célra szabad hasznalni,
(3)  Ahelyiségben nyilt 1dng hasznalata és dohanyzss tilos!

18. Takarftészer raktar

24.§ (1) A raktarakban a tiizveszélyes anyagokat elkiilonitve, zirhaté fémszekrényben kell térolni.
A tarold edényzeten az anyag nevét, tiizveszélyességi osztalyat, lobbanaspontjat fel kell tiintetni. Az
anyagok csak sérillésmentes csomagolésban, zart 4llapotti edényzetben térolhatok.

(2) Az anyagokat csak nem égheté anyagti allvinyokon, polcokon, illetve szekrényben szabad
raktérozni. Olyan anyagokat, amelyek egymasra hatisa hofejlodéssel jar, illetve tiizet vagy robbandst
okozhat egyiitt tdrolni nem szabad.

(3) Az éghetd anyagokat elektromos berendezésektol, vilagitotestektdl, héfejlesztd berendezésektdl
olyan tévolsigra kell elhelyezni, hogy az az anyagra gyiijtasi veszélyt ne jelentsen. Ez minimum 1
meter.
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(4)  Raktarozas soran a kziekedési utakat, tiizolt6 késziilékeket, elektromos kapcsoldkat, kdzmiivek
elzaréit eltorlaszolni még ideiglenes sem szabad.

(5)  Gondoskodni kell arrél, hogy az éghetd anyagi géngydleg csak az elengedhetetleniil sziikséges
mennyiségben €s rendezetten keriilion elhelyezésre. A hasznélatra alkalmatlan géngydlegeket,
valamint egyéb hulladékot a hulladéktirol6ba azonnal el kell tvolitani.

19. Szerverhelyiség

25.§ (1) A helyiséget csak rendeltetésnek megfeleld célra szabad hasznalni.
(2)  Ahelyiségben nyilt lang hasznalata és dohanyzas tilos!
(3)  Ahelyiséget allanddan tisztdn kell tartani.
(4) A koziekedési utakat tilos eltorlaszolni, lesziikiteni.
(5) A helyiségben a tarolas, raktiroz3s tilos.
(6) Hibas elektromos berendezést, késziiléket stb. hasznalni, valamint toldott-kopott vagy
elhasznalodott szigetelésii csatlakozé elektromos vezetéket alkalmazni nem szabad.

IX. FEJEZET

SZABALYSERTES, BIRSAGOLAS, FELELOSSEGRE VONAS

26.§ (1) A tlizvédelmi hatosdg a terilleten atfogd, cél, illetve uté ellendérzéseket tarthat. Az
ellenfrzés soran vizsgalni fogjik a fenti dokumentumokon til a tiizvédelmi hasznélati szabalyok
betartdsat is.

(2) Amennyiben szabalytalansigot tapasztal, annak suly4tél fliggden hatésagi felhivast (kotelezést)
kezdeményez, helyszini birsagot szab ki, szabalysértési eljarast kezdeményez, vagy rendkiviil silyos
esetben tiizvédelmi birsagot szab ki.

(3) Amennyiben tapasztalt hidnyossigokat, bizonyos id6n belill tarthat egy ut6 eliendrzést, amely
soran meggy6zOdik arrdl, hogy a koribban feltirt hidnyossagok potlasra, a szabélytalansigok pedig
megsziintetésre keriiltek-e.

20. Fegyelmi vétség
27. § A tlzvédelmi jogszabalyokban, szabvanyokban, a tiizvédelmi utasitasban és egyéb elbirdsokban
meghatarozott tizvédelmi szabdlyok megtartasaért a foglalkoztatottak foglalkoztatési jogviszonyuk
keretében fegyelmileg is felelGsek.
21. Tiizvédelmi birsig
28. § A tlizvédelmi birsdggal részletesen a 259/2011. (XIL. 7.) Korm. rendelet foglalkozik.
X. FEJEZET
TUZVESZELYESSEGI OSZTALYOK
29.§ (1) A tiizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztilya, a kock4zati egység

kockazati osztilya, az éplilet, az 6nallé épiiletrész és a specidlis épitmény mértékadé kockazati
osztalya alapjan kell megallapitani.

(2) Robbanasveszélyes osztilyba tartozik:

a) akémiai biztonsagrol szol6 torvény szerint robband, fokozottan tiizveszélyes, tiizveszélyes;
kismértékben tiizveszélyes anyag és keverék;
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b) az a folyadék, olvadék, amelynek zérttéri lobbanaspontja 21 °C alatt van vagy nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, vagy tizemi hémérséklete nagyobb, mint a nyilttéri
lobban4spont 20 °C-kal csékkentett értéke;

c) azéghetd gaz, goz, kid;

d) azapor, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez és

€) az OTSZ hatlybalépése elétt ,,A” vagy ,,B” tiizveszélyességi osztilyba sorolt anyag.
(3) Tiizveszélyes osztalyba tartozik:

a) aszilard éghetd anyag, ha nem tartozik robbandsveszélyes osztalyba;

b) alegalabb 50 °C nyilttéri lobbandspontii gazolajok, tiizeléolajok, petroleum;

c¢) az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbandspontja 55 °C felett van, vagy iizemi
hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb;

d) azagéz, amely Snmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegé kivételével;

e) a vonatkozd miiszaki kvetelmény seerinti eljarassal meghatérozott, 150 °C-nal magasabb
gyulladasi hémérsékletit B-F tiizvédelmi osztalyh épitdanyag;

f) az a vizes diszperzids rendszer, amelynek lobbandspontja szabvanyos médszerrel nem
allapithaté meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nél nagyobb, viztartalma pedig 50%-nal
kisebb és

g} az OTSZ hatilybalépése elétt ,,C” vagy ,,D” tiizveszélyességi osztalyba sorolt anyag.
(4) Nem tlizveszélyes osztdlyba tartozik:

a) anem éghetd anyag;

b) az Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyn épitdanyag és

¢) az OTSZ hatalybalépése elott ,E” tlizveszélyességi osztslyba sorolt anyag.

X1 FRJEZET
ELLENORZES, KARBANTARTAS, FELULVIZSGALAT
22. Altalénos eldirasok

30.§ (1) Az ilizembentarté koteles az érintett miiszaki megoldds tizemeltetdi ellendrzésérdl,
iddszakos felilvizsgilatarél, karbantartisirél az OTSZ 18. mellékletben foglalt tiblazatban
meghatarozott médon és gyakorisaggal, valamint a javitisarél sziikség szerint gondoskodni.

(2) Az ilizembentart6 a miikGdoképességet kedvezétleniil befolyisolé koriilményt és annak
tudomésulvételét a miikidésképtelenség megallapitasat tartalmazé iraton alairisdval és az alairas
datumanak feltiintetésével igazolja.

(3) Az lizembentarté kételes az érintett miiszaki megoldas rendkiviili feliilvizsgalatarél és a hibak
kijavitésardl az annak elvégzésére okot ad6 kériilmény vagy hidnyossig tudomdaséra jutdsa utdn
azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon beliil gondoskodni, ha;

a) az érintett miiszaki megoldds nem téltétte be tlizvédelmi rendeltetését tlizeset, tizriadé
gyakorlat vagy egyéb esemény sorin vagy

b) az érintett miiszaki megoldds nem alkalmas a tiizvédelmi rendeltetésének megfeleld
miikodésre.

(4) Az izemeitetSi ellenérzést, az idbszakos feliilvizsgalatot, a karbantartast és a javitast el kell
veégezni ¢s annak eredményét irisban kell dokumentalni.
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(5) Aziizemeltetdi ellendrzés, az iddszakos és a rendkiviili feliilvizsgélat, a karbantartss és a javitas
soran figyelembe kell venni az érintett miiszaki megoldés gyartéjanak vonatkozo elbirdsait.

(6) Az iizemeltetdi ellendrzést végzd személy az ellen6rzés soran:

a)
b)

<)

d

vizsgalja az idoszakos feliilvizsgalat és a karbantartds esedékességét;

szemrevételezéssel, és sziikség szerint gyakorlati probaval ellendrzi az érintett miiszaki
megoldds miikodOképességét, ennek keretében ellendrzi a kovetkezd bekezdésben
elbirtakat;

az cllendrzés elvégzését, megallapitasait az eliendrzés helyszinén annak idétartama alatt
irasban dokumentalja és

a miikdd6képességet kedvezitleniil befolydsold koriilményt és a milkddésképtelenség
megallapitasit az lizemeltetdnek az ellen6rzés befejezését kdvetden azonnal irdsban jelzi,

(7) Az iizemeltetsi ellendrzés magaba foglalja az érintett miiszaki megoldas:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

kijeldlt telepitési, beépitési helyen vald elhelyezésérdl,o;

sértetlen 4llapotarol;

észlelhetoségérol és hozzaférhetdségérol,

miikodtetd eszkbzének, jeldléseinek, feliratainak észlelhet8ségérdl és helyességérol;
miikbd6képessége szempontjabol lényeges kijelz6k, allapotjelzések alapjan a miiszaki
megoldas dllapotardl és

mikddoképességét, mikddését kedvezotleniil befolyasolé szennyezddés vagy kémyezeti
koriilmények jelenlétérdl valé szemrevételezéses meggydzbdést.

(8) Az iizemeltetSi ellen6rzés kivalthaté automatikus ellendrzéssel, ha az automatikus ellenérzd

rendszer:

a)
b)

az lizemeltetdi ellendrzést végzd személy feladatat az elirt gyakorisaggal ellatja és

az ellendrzés elvégzését és eredményét hatosagi ellendrzés sordn bemutathatd formédban
dokumentaija.

(%) A jogosult személy az id6szakos feliilvizsgalat soran:

a)

b)

c)
d

vizsgalja az elbirt iizemeltetSi ellendrzés, a karbantartis megtorténtét, dokumentaldsat,
sziikségességét;
szemrevételezéssel, gyakorlati probéaval, sziikség szerint megbontdssal, szét- és

Osszeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggydz6dik a
miikddoképességrdl és a hatékonysagrol;

a feliilvizsgalat elvégzését, megallapitasait irdsban dokumentalja és

a miikodbképességet, hatékonysdgot kedvezbtleniil befolydsolé koriilményt és a
milkdd6képesség vagy a hatékonysdg hidnyanak megallapitsat az ellenérzés befejezését
kovetden azonnal az iizemeltetdnek irdsban jelzi.

(10) A jogosuit személy a rendkiviili felilvizsgalat sordn elvégzi az id6szakos feliilvizsgilatot,
amelynek keretében vizsgdlja az érintett miiszaki megoldds miiksdésképtelenségét vagy nem
megfeleld miikddését kivalté okokat, koriilményeket is. A rendkiviili feliilvizsgalat elvégzését irfsban
dokumentalja s az lzemeltetdnek 1 példanyt annak elvégzése utdn a helyszinen atad vagy $
munkanapon beliil részére megkiild.

(11} A jogosult személy a karbantart4s sorén:

a)

vizsgilja az eldirt iizemeltetdi ellendrzés, az iddszakos feliilvizsgalat megtorténtét,
dokumentélasét, sziikségességét;
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b) elvégzi a gyarto altal eldirt karbantartdsi feladatokat;
¢) akarbantartds elvégzését, megallapitdsait irasban dokumentilja;

d) a mikodoképességet, hatékonysdgot kedvezétleniil befolydsolé koriilményt, és a
miikddoképesség vagy a hatékonysdg hidnyinak megiéllapitisit az iizemeltetonek az
ellendrzés helyszinén annak idétartama alatt irdsban jelzi és

€) indokolt esetben az tizemeltetének javaslatot tesz a karbantartds gyakorisiginak siirftésére.

(12) Aziizembentarté koteles az lizemeltetdi ellendrzés, a karbantartas, az iddszakos és a rendkiviili
feliilvizsgélat sordn megéllapitott hibk javitasardl a hiba silyossagatdl fiiggd idén beliil gondoskodni.

(13) A hiba salyossigit a jogosult személy, iizemeltetdi ellendrzés esetén az iizembentart6 vagy az
altala megbizott személy a kivetkezd bekezdésben foglaltak figyelembevételével allapitja meg.

(14) Silyos, haladéktalanul javitandé hibanak mindsiil:
a) a tliz- vagy robbanasveszélyt okozo hiba vagy
b) az érintett miiszaki megoldés tiizvédelmi rendeltetésének betsltését gitlé hiba.

(15) Az iizemeltetdnek a felillvizsgélat, karbantartas, javitds idején cstkkend védelmi szintet
alkalmas megoldésokkal ellensiilyoznia kell. Az ellensilyozas keretében az {izemeltets:

a) avonatkozo miiszaki kdvetelményben foglalt megoldast alkalmaz;

b) felfliggeszti az lizemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallaséig;

¢) azonos védelmi szintet biztosito6 tartalék miiszaki megoldésokat helyez készenlétbe vagy
d) atilizvédelmi hatdsaggal el6zetesen egyeztetett mds megoldast alkalmaz.

(16) Az Uzemechetd kotelezettségeinek végrehajtdsit mas személy vagy szervezet frésos
megéllapodasban teljes koriien vagy részben 4tvillalhatja. A mis személy vagy szervezet kotelességei
megegyeznek az lizemeltetdével.

(17) Az iizemeltet6i ellenGrzést végzd személynek rendelkeznie kell az ellendrzés megfeleld
végrehajtasihoz sziikséges ismeretekkel €s az iizemeltetd altal kiallitott, erre vonatkozé irasbeli
meghatalmazassal.

23. Beépitett tiizjelz6, beépitett tiizolté berendezés karbantartisa és feliilvizsgalata

31.§ (1) Az iizemeltetd a gyartd, kivitelezd kezelési utasitdsai és az alkalmazott miiszaki
kbvetelmény betartdsaval biztositja a bedpitett tiizjelzd, beépitett tiizolté berendezés biztonsagos és
hatékony iizemeltetését.

(2) A beépitett tiizjelzd, beépitett tiizolté berendezés kezelését csak annak miikddésére kioktatott
személy végezheti.

(3) Aziizemeltetés, feltilvizsgilat vagy karbantartas sordn jelentkezd hibakat haladéktalanul ki kell
javitani.
(4) A feliilvizsgilat és karbantartds sordn minden, a gyart6 éltal eldirt vizsgalatot és probat el kell
végezni.
(5) A beépitett tiizjelzb és beépitett tiizolté berendezés iizemeltetésérdl és karbantartédsardl naplét
kell vezetni, mely tartalmazza:

a) a berendezés fobb adatait;

b) akezel6k nevét;

c) aziizemeltetdi ellendrzések idpontjat és megallapitdsait;

d) azt, hogy a karbantartds milyen specifikacié alapjin tértént;

€) az észlelt és kijavitott hibdkat;
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f) a beépitett tizjelzd és beépitett tizoltd berendezés miikddésbe 1épését és okat, valamint a
meghibasodas idOpontjat (6ra, perc);

g} aki- és bekapcsolas idépontjait (nap, éra, perc) és
h) az ellendrzést, karbantartast végzd szervezet, személy nevét, aldirasat, elérhet8ségét.
(6) A naplét az utolsd bejegyzést6l szamitott legalabb 5t évig meg kell 6rizni.

(7) A napl6 vezetését csak a beépitett tiizjelzd és beépitett tlizoltd berendezés mitkddésére kioktatott
személyek végezhetik.

(8) A beépitett tlizjelzd és beépitett tiizoltd berendezés kezelési utasitisat és az {izemeltetési naplot
meg kell 6rizni és a hatésag részére ellendrzéskor be kell mutatni.

(9) Az iizembentart6 altal a beépitett tiizjelz6 berendezés kbzpontja (tdvjelzd, tavkezeld egység)
felligyeletével és kezelésével megbizott személy vagy szolgiltatd a berendezés miikddésének
vizsgdlata kapcsan naponta ellenérzi, hogy:

a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibat az lizemeltetési naploba
bejegyezték-e és ha a hiba szakképzett beavatkozast igényel — nem a hdlézat idSleges
kimaradasarél van szé —, értesitették-e a karbantartot;

b) az eldzd nap bejegyzett hibira tortént-e megfeleld intézkedés;
c) atlizjelzd kozpont valamennyi allapotjelzéje miikddik-e.

(10) Ha az 4lland6 feliigyelet tavfeliigyeleten keresztiil valésul meg, a (9) bekezdés ¢) pontjaban
meghatdrozottak helyett elégséges meggy6zidni, a kizponttal valé kapcsolatrél és rendszerallapotrol.

(11) Az ellenérzés célja, hogy megallapitast nyerjen a belsd hangjelzd, a kdzpont fényjelzd és
informacié-kijelz6i megfelelden milksdik-e.

(12) Az ellenérzés a gyarté altal javasolt modon térténik.

(13) Az iizembentart6 4ltal a beépitett tlizjelzd berendezés megfelelé milkddésének, a személyi,
komyezeti és milszaki feltételek ellendrzésével megbizott személy havonta ellendrzi

a) az (9)-(12) bekezdésben foglaltak betartasat;
b) hogy az iizemeltetési naplét folyamatosan vezetik-¢;
c) hogy a feliigyeletet ellaték részt vettek-e megfeleld oktatison;

d) hogy a nyomtatok miikidéséhez szitkséges eszkdzdk, anyagok (papir festék, festékszalag)
rendelkezésre allnak-e.

(14) Az lizembentart6 4ltal a beépitett tlizjelzd berendezés megfeleld mikodésének, a személyi,
kornyezeti és miiszaki feltételek ellenbrzésével megbizott személy haromhavonta ellendrzi:

a) a(12) bekezdésben foglaltak betartisat;

b) hogy térténtek-e az épiilet hasznélatdban, technoldgidjiban, kialakitdsidban olyan
valtozasok, amelyek befolydsoljak a tlizjelz6 berendezés miikSdését, kiilonosen az
automatikus érzékeldk érzékelési képességét, a kézi jelzésadok hozzaférhetdségét, a
hangjelzdk hallhatésagét és

c) hogy a jelzések beazonositasara vonatkozé kimutatasok, rajzok rendelkezésre allnak-e, a
grafikus megjelenitd eszkoz lizemképes-e.

(15) A felilvizsgalatok és karbantartasok kozott, rendszeres és rendkiviili felilvizsgalatok vannak, A
rendszeres felillvizsgalatok célja a tiizjelzd rendszer megfeleld miikodoképességének normal
koriilmények kozott torténd ellendrzése. Rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani:

a) tlzeset utin,
b) téves riasztds esetén,
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c)
d)
€)
B

a rendszer meghibdsodésa esetén,
a rendszer valtoztatisa esetén,
hosszi iizemsziinet utén vagy

0] karbantartéval ktott szerz6dés utan.

(16) Tizjelzd berendezések esetében a féléves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds sorén az
iizemeltetd biztositja, hogy a feliilvizsgalatra és karbantartasra vonatkoz6 képesitéssel rendelkezd

személy:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

ellenrizze a tiizjelz6 berendezés (tdvkezeld, tavjelzd egység) lizemeltetésének személyi
feltételeit;

ellendrizze az izemeltetési napld bejegyzéseit és tegye meg a sziikséges beavatkozdsokat a
berendezés helyes miikddésének érdekében;

értckelje az lizembentarté Altal végzett ellendrzés tapasztalatait, ha sziikséges tegyen
Jjavaslatot a berendezés helyes miikddésének helyreallitasara;

miikodtessen minden zéndban legaldbb egy érzékeldt vagy kézi jelzésaddt, és ellendrizze,
hogy a tizjelzd kozpont helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszélaltatja-e a
riasztdsjelzd eszkdzoket (hang-, fényjelz6k) és milkodteti-e a vezérlési funkcidkat, a sériilés
életveszély vagy kdrosodéds (oltdanyag kidramlasa) elkeriilésének érdekében megfeleld
eljarasokat kell alkalmazni;

ellendrizze le az elsddleges és masodlagos tpforrisok mikodését;

ellendrizze a tlizjelz6 kozpont (tivkezeld, tavjelzd egység) hibajelzési funkcidinak
milkddését;

tizet és hibat jelzd berendezés esetén ellendrizze a kapcsolatot a fogadé allomasok
(0sszevont figyelet, tiizoltosag, tavfeliigyeleti dlloméas) felé és

vegezzen el minden tovabbi ellenérzést &s vizsgélatot, amit a telepitd, forgalmazo vagy a
gyartd eldirt.

(17) Eves rendszeres feliilvizsgalat és karbantartds sordn, az iizemeltetének legalabb évente kell
biztositania, hogy a feliilvizsgdlatra és karbantartasra vonatkozé képesitéssel rendelkezd személy:

a)
b)

d)

elvégezze az (16) bekezdésben foglalt feladatokat;

ellenérizze le az 8sszes érzékeld helyes miikddését a gyarté ajanlasainak megfeleléen, az
automatikus érz¢kelok és kézi jelzésadbk mennyiségét figyelembe véve; az Ssszes érzékeld
ellendrzése felbonthaté és eloszthaté a féléves (megéllapodas esetén) negyedéves
feliilvizsgalatokra és karbantartisokra, ha ezek sorén az érzékeldk 50-50%-dt (25-25%-4t)
ellenérzik;

szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az Osszes vezeték szerelvény és berendezés
biztonsagosan van-e rogzitve, sértetlen és megfelelden védett-¢;

szemrevételezés soran és az iizemeltetd adatszolgéltatdsa figyelembevételével pontositsa,
hogy tortént-e barmilyen a tlizjelzd berendezés megfeleld miikodését — kiilénosen az
automatikus  érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzdk elhelyezésének
megfeleldsségét — befolydsold valtozds, az épiilet vagy a helyiségek rendeltetésében,
hasznélataban, a technoldgidban, az épiiletszerkezetekben, épiiletgépészeti elemekben.

(18} A rendkiviili felillvizsgalat és karbantartds sorin az iizembentarté biztositja, hogy a
feliilvizsgélatra és karbantartdsra vonatkozé képesitéssel rendelkezd személy, a (19)-(20) bekezdésben,
tovabba a (21)-(24) bekezdésben meghatarozottakat elvégezze.
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(19) Tiizeset utan:

a) — fliggetleniil attol, hogy azt a tlizjelzd berendezés jelezte-e — szemrevételezéssel teljes
koriien, meg kell vizsgélni a tliz helyszinén és annak kdrnyezetében, hogy tortént-e a
berendezés miikSdését befolyasold kdrosodéds vagy meghibasodés;

b) meg kell vizsgilni, hogy a tlizjelz0 berendezés a tiizet észlelte-e, tovabbd megfeleld
formaban és részletességgel megjelenitette-¢;

¢) meg kell vizsgélni, hogy a tiizjelzd berendezés sziikséges miikodtetéseket — vezérlés,
hangjelzés, riasztéstovébbitas - elvégezte-e, és

d) ha az ellen6rzés sordn a berendezés kirosodasa, meghibasoddsa vagy beavatkozast igényld
elvéltozdsa tapasztalhat6 a szitkséges javitast, cserét — a jogszabdlyban foglalt feltételek
megtartdsa mellett — el kell végezni.

(20) Téves riasztas esetén:

a) meg kell vizsgilni, hogy milyen objektiv és szubjektiv kériilmények vezettek a téves
riasztashoz;

b) ha megallapithato a téves riasztast okozé kériilmény, javaslatot kell tenni a felszimolésara;

¢) a téves riasztast okozé koriilmény kialakulasinak megakadélyozésa érdekében a sziikséges
atalakitast, javitdst, cserét — a jogszabalyban foglalt feltételek megtartasa mellett — el kell
végezni.
(21) A tlizjelzd berendezés meghibasodésa esetén:
a) meg kell vizsgélni, hogy milyen kériilmények, okok vezettek a meghibasodishoz;
b) meg kell vizsgdlni, hogy milyen kovetkezményekkel jrt a meghibasodas a tiizjelzd
berendezés miikdésére vonatkozdan és

¢) a hiba elharitdsahoz sziikséges 4talakitst, javitést, cserét — a jogszabdlyban foglalt
feltételek megtartasa mellett — el kell végezni.

(22) A tilizjelz6 berendezés valtozédsa esetén a megvéltozott részekre és teriiletre vonatkoztatva az
éves rendszeres feliilvizsgalatot kell elvégezni.

(23) 30 napnal hosszabb teljes koril ledllas (a tovdbbiakban: hosszli iizemsziinet) utan az éves
rendszeres feliilvizsgélatot kell elvégezni.

(24) Uj karbantartéval kotdtt szerzddés utan:
a) ellendrizni kell a sziikséges iratok meglétét és
b) el kell végezni az éves rendszeres feliilvizsgalatot.

(25) Dokumentalas keretében az ellen6rzés, a feliilvizsgélat sordn tapasztaltakat az iizemeltetési
napléba rdgziteni kell.

(26) A berendezés miikodésével, miikoddképességével kapesolatban tett észrevételeket, javaslatokat
az crintettek — a tiizjelzd kdzpont feliigyeletét ellatd, az ellenbrzéssel megbizott, a feliilvizsgalatot,
karbantartast végz6 személy —, ha azok tovabbi intézkedést igényelnek, frisban jelezik az intézkedésre
jogosult felé.

(27) A napi ellenérzés elektronikusan is lehet rogziteni, ha az alkalmas a feleldsség nyomon
kévetésére,

(28) Az iizemeltet kijelt] a tlizjelzd berendezés megfeleld milkddésének, a személyi, kérnyezeti és
miszaki feltételek ellendrzésére egy személyt (a tovabbiakban: felelds személy), és biztositja az eldirt
ellenérzések megtartsat, tovabb4 az ellendrzések soran feltért hidnyossagokat megsziinteti.

(29) Az iizemeltetd biztositja a rendszeres és rendkiviili feliilvizsgalat és karbantartds megtartésat,
tovabbé a feltart hiAnyossdgokat megsziinteti.
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(30) A felelés személy a meghatirozott iddszakonként sziikséges ellenérzéseket végrehajtja és a
tapasztaltak figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt médon
frasban jelzi.

(31) A feliilvizsgalatot, karbantartist végzé személy a szolgdltatisra vonatkozé szerzédésben
foglaltak szerint meghatérozott idénként a feliilvizsgalatot, karbantartist végrehajtja, a tapasztaltak
figyelembevételével a hidnyossagokat az intézkedésre jogosult vezetd felé igazolt médon irasban jelzi,
az lizemeltetd megbizasa esetén a javitisokat, cseréket elvégzi.

(32) A feliilvizsgilat és karbantartds szolgaltatdsira vonatkozé szerz8dést8l valé eltérés, az abban
foglaltak figyelmen kiviil hagyasa vagy megsértése esetén a tiizjelzd berendezés nem tekinthetd
feliilvizsgaltnak és karbantartottnak.

(33) A beépitett tiizjelzd berendezés karbantartisénak, sziikség szerint javitisénak elvégzésre a
jogszabélyban, gyarto altal kiadott utasitisban foglaltak iranyadok.
24. Tiizolto késziilékek ellendrzése és karbantartisa

32.§ (1) Tuzolto késziilék karbantartasét kizir6lag a jogszabalyi feltételeknek megfeleld, a hatésag
altal nyilvéntartdsba vett karbantarté szervezet vagy az ilyen karbantarté szervezettel szerzédéses
jogviszonyban all6 felilvizsgélé végezheti.

(2) Tiizoltd készillék karbantartasit az arra vonatkozd, érvényes tiizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkez® karbantarté személy végezheti.

(3) A készenlétben tarté vagy képviselSje rendszeresen, legaldbb negyedévente ellendrzi, hogy a
tlizolt6 késziilék:

a) az eloirt készenléti helyen van-e;

b) rdgzitése biztonsigos-e;

c} lathato-g;

d) magyar nyelvili hasznélati utasitdsa a tlizolt6 késziilékkel szemben 4llva olvashaté-e;

€) hasznilata nem iitkdzik-e akadalyba;

f) valamennyi nyomédsmérd vagy jelzé miiszerének jelzése a mitkodési zondban talalhaté-e;

g) hidnytalan szerelvényekkel ellstott-e;

h) fém vagy miianyag plombéja, zéropecsétie, karbantartést igazold cimkéje, a karbantarté

szervezet OKF azonositd jele sértetlen-¢;

i) karbantartisa esedékes-e;

§)  készenléti helyét jel5l6 biztonségi jel lathatd, felismerhet8-e és

k) allapota kifogéstalan, izemszeri-¢.

(4) A wvizsgilatot a jogszabalyi feltételeknek megfelels, a hat6sdg 4ltal nyilvantartisba vett
karbantarté szervezet vagy az ilyen karbantarté szervezettel szerzddéses jogviszonyban allo
feliilvizsgal6 is végezheti.

(5) Ha a készenlétben tarté az ellendrzés sordn hianyossdgot észlel, gondoskodik annak
megsziintetésérol.

(6) Az (3) bekezdésben meghatirozott idbszakot a tlizvédelmi hatésig dontése esetén 1 hoénapra
kell lerviditeni, ha azt kémyezeti koriilmény vagy egyéb veszély indokolja.

(7) A keészenlétben tarté gondoskodik a készenlétben tartott tiizolt6 késziilékek 4. sz. mellékletben
foglalt tiblizatban meghatérozott idokozonkénti karbantartasardl, a részben vagy teljesen kiiiriilt,
kiiiritett tiizolt6 késziilékek Wjratoltésérol.
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(8) A ciklusidok szamitdsa alapkarbantartas esetében a legutolsé karbantartastol, elsé
alapkarbantartds esetén a gyéartasi vagy végellendrzési idoponttol, kizép- és teljes korl karbantartas
esetében a tlizoltd késziiléken feltiintetett gyartisi idGponttdl térténik. Ha gyartisi idopontként csak az
év van feltiintetve, az adott év janudr 31., ha a gyartas éve és negyedéve van jeldlve, az adott negyedév
els® hénapjanak utolsé napja a gyértasi iddpont.

(9) A tlizolté késziilékekrdl a készenlétben tartd az altala végzett ellenérzésekrdl, valamint a tiizolt6
kesziilék karbantartasokrol tlizvédelmi lizemeltetési napldt vezet, mely tartalmazza:

a) a létesitmény nevét és cimét;
b) atiizoltd késziilékek tipusjelét;

c) a tizoltd kesziilékek egyértelmii azonositasit készenléti hely vagy a tizoltd késziilék
gyartasi szima megadésaval;

d) a tlizolt6é késziilékek ellenbrzésének vagy karbantartisanak fokozatat (készenlétben tartd
altali ellendrzés, alapkarbantartds, kézépkarbantartas, teljes kor(i karbantartas) és datumat;

e) atlizolto késziilékek ellendrzését vagy karbantartasat végzd személy nevét és alairasat.

(10} A szén-dioxiddal olté és a hajtéanyagpalack kivételével a tiizolté késziilékek és alkatrészek
élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

(11) A 25 kg és az annal nagyobb tbltettdmegii tlizolt6é késziilék a gydrtast kovetd 20 év utin a
tiizvédelmi szakértdi névjegyzékben tiizoltd késziilék szakértdi teriileten szerepld személy altal kiadott
szakvélemény birtokaban tarthato készenlétben. Az élettartam a 20. évt6l szamitva kétszer 6t évvel
hosszabbithat6é meg.

(12) A tiizolté késziilékek selejtezésérdl a tulajdonos gondoskodik.
25, Tizolto-vizforrisok feliilvizsgalata

33.§ (1) A tlizolté-vizforrasok iizemképességérdl, megkdzelithetGségérdl, fagy elleni védelmérdl, az
eloirt rendszeres ellenbrzések, karbantartasok, javitisok és nyomasprobak (ezen alcim vonatkozasaban
a tovabbiakban egyiitt: feliilvizsgalat) elvégzésérdl az oltdviz hildzat iizemben tartasdért felelds
szervezet gondoskodik.

(2) A feliilvizsgilatot — a falitlizcsap-szekrényeknek a felelos személy altali szokdsos ellendrzését
kivéve - tlzoltovizforrasok feliilvizsgalatara vonatkozo érvényes tlizvédelmi szakvizsga-
bizonyitvannyal rendelkezé személy végezheti.

(3) A feliilvizsgalat alapjan feltart hidnyossagok megsziintetésérdl az oltévizhalézat iizemben
tartasaért felelés szervezet gondoskodik, amely a meghibasodott tiizoltovizforrasok és azok
szerelvényeinek javitisara, sziikség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

(4) Az oltévizhalozat lizemben tartasdért felelds szervezet a tlizoltévizforrasokrél nyilvantartassal
rendelkezik.

(5) A nyilvantartas vezetése a feliilvizsgdlatot végzd személy kitelessége.
(6) A tiizoltdvizforrasokrdl vezetett nyilvantartis tartalmazza:
a) a tlizoltévizforrds egyértelmii azonositasat;
b) a feliilvizsgalat id6pontjat;
c) a feliilvizsgédlatot végzo nevét, szakvizsga-bizonyitvinyanak szimét és
d) a feliilvizsgalat megnevezését és megallapitisait.
(7) A tiizoltovizforrasok feliilvizsgalata sordn a feliilvizsgalatot végz6 személy minden esetben:
a) megvizsgalja:
aa) a tlzolto-vizforrasok jelz6tiblainak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
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ab) az eldirt feliratok, jelzések meglétét, olvashatosagat,

ac) a (szabadtéri) tlizoltévizforrdsoknak az év minden szakaban tiizoltégépjarmiivel
tortén & megkozelithetbségét, a szerelvények hozzaférhetdségét, a szerelvények és a
tartozékok rendeltetésszer(i hasznalhatosagat,

ad) akorrozio elleni védelem épségét,
b) elvégzi:
ba) a vizhalézatr6l mikdds tizoltdvizforrasok esetében a haldzat Atdblitését u
mechanikai szennyezédésektél mentes viz megjelenéséig és

bb) a korrézidvédelem sériilése esetén az iizemben tartisért felelds szervezet irasbeli
értesitését,

(8) A fold alatti és fold feletti tlizcsapokat legalabb félévenként a gyartd eldirisai és a (7)
bekezdésben meghatirozott altalinos feladatok alapjan kell feliiivizsgélni, és évenként teljes kor(i
felulvizsgélatot kell végezni.

(9) A szerelvényszekrények és szerelvényei, tartozékai legaldbb félévenkénti feliilvizsgalatérol &s
evenkent teljes korii feliilvizsgalataro] az iizemben tartasért felelds szervezet gondoskodik.

(10) A szerelvényszekrényekben elhelyezett Allvanycsévet, nyom6tomld-szerelvényt, attétkapesot 5
évenként nyomasprébanak kell aldvetni.

26. A kisfesziiltségii ersiramii villamos berendezések iddszakos tiizvédelmi feliilvizsgalata

34.§ (1) AzidSszakos tiizvédelmi feliilvizsgélat a lakdépiiletek — kivéve a fazisonként 32 A-nél nem
nagyobb névleges 4ramerdsségli tildramvédelem uténi 4dramkoroket —, kozosségi, ipari,
mezbgazdasagi €s raktarlétesitmények, tovdbba lakdkocsik, kidllitasok, vasdrok és mas ideiglenes,
vagy dthelyezhet0 épftmények, valamint a kikdtbk kovetkezd villamos berendezéseire terjed ki:

a) valtakoz6 dram esetén 1000 V-ot, egyenaram esetén 1500 V-ot meg nem haladé névleges
fesziiltségli aramkorok;

b) a készillékek belsd aramkorét kivéve, minden olyan dramkor, amely legfeljebb 1000 V
fesziiltségli villamos berendezésbdl szdrmaz6, de 1000 V-nal nagyobb fesziiltségen
miikddik, killondsen kisiildlampa-vildgitds, elektrosztatikus sziirdberendezés é&ramkére,
tavkézlés, jelzérendszer, vezérlés rigzitett energiastviteli, erdsarami tiphaldzata és

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztdi berendezés.
(2) Az alcim elbirasai nem vonatkoznak:

a) az Uj berendezések iizembe helyezése elétt vagy iizembe helyezése sordn sziikséges
vizsgalatra;
b) az dramszolgéltat6i elosztohalézatokra, a vasutak munkavezetékeire, a jarmiivek villamos

berendezéseire és a banydk mélyszinti, fold alatti erdsdrami berendezéseire, tovabb4a az
olyan hordozhaté berendezésekre, amelyekben az dramforrss a berendezés részét képezi.

(3) A villamos berendezés hasznélatbavételét kdvetben a berendezés lizemeltetdje, ha jogszabaly
méasként nem rendelkezik:

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségfi robbandsveszélyes osztilyba
tartoz6 anyag gyartdsira, feldolgozasara, térolésara, felhasznaldséra szolgalé helyiség vagy
szabadtér esetén legalabb 3 évenként;

b) egyéb esetben legaldbb 6 évenként a villamos berendezés tlizvédelmi feliilvizsgélatat
elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossigokat a mindsitd iratban a feliilvizsgalé altal
meghatarozott hatdmapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemld mddon igazolja.

(4) A tlizvédelmi felillvizsgélat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.
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(5) A villamos berendezések tlizvédelmi feliilvizsgalata, a berendezés minésitése a létesitéskor
érvényes vonatkozd miszaki kévetelmény szerint térténik.

27. Villimvédelem feliilvizsgdlata
35.§ (1) A nem norma szerinti villdmvédelem hatélya al4 tartozé épitmények, szabadterek esetében
a villimvédelem felilvizsgalatat:
a)} aletesitést kivetOen az 4tadis elott;
b) az OTSZ-ben elbirt iddszakonként vagy

¢) a villimvédelem vagy az épitmény 4talakitisat, bovitését és a vonatkozd miiszaki
kdvetelményben foglalt kiilénleges eseményt kivetden kell elvégezni.

(2) A nem norma szerinti meglévd villimvédelem idészakos feliilvizsgilatit a létesitéskor
érvényben 1év6 vonatkozé miiszaki kvetelménynek megfelelden kell végezni.

(3) A nem norma szerinti meglévé villimvédelmi berendezést, ha jogszabily méasként nem
rendelkezik, tlizvédelmi szempontbél:

a) a 300 kg vagy 300 1 mennyiségnél tobb robbanisveszélyes osztilyba tartozd anyag
gyartasara, feldolgozdséra, taroldsara szolgalé helyiséget tartalmazé, ipari vagy taroldsi
alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként;

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként;

¢) avillimvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épiilet vagy épitmény minden olyan b&vitése,
atalakitisa, javitisa vagy koOrnyezetének megviltozdsa utdan, ami a villimvédelem
hatasossagat modosithatja;

d) sériilés, erés korrézié, villimcsapas, valamint minden olyan jelenség észlelése utén, amely
kérosan befolyasolhatja a villimvédelem hatdsossagét, feliil kell vizsgaltatni és a tapasztalt
hidnyossagokat a mindsitd iratban meghatirozott hatirnapig meg kell sziintetni, melynek
tényét hitelt érdemlé modon igazolni kell.

(4 A norma szerinti villimvédelemrSl sz6l6 miiszaki kdvetelmény hatalya ald tartozd
villimvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a vilidmvédelem feliilvizsgalatét:

a) alétesités soran, a késGbb eltakardsra keriild részek eltakarasa eldtt;
b) a létesitést kisvetSen az atadas elbtt;
c) az OTSZ 18. szami mellékletben foglalt tblizatban elbirt iddszakonként és

d) a villimvédelem vagy az épitmény Aatalakitdsat, bdvitését és a vonatkozd miiszaki
kdvetelményben foglalt kiildnleges eseményt kévetéen kell elvégezni.

(5) Avillamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.
(6) A feliilvizsgilat elvégeztetéséért felel6s az épiilet fenntartdja (bérbeadd).

XIL FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

36.§ (1) Jelen Szabélyzat a kiadményozisat kvetd napon Iép hatélyba.

(2) A jelen Szabélyzat hatilyba 1épésével egyidejiileg hatdlyat vesziti az e targykodrben kiadott
korébbi szabalyozés.

(3) HaaKozpont teriiletén a tiizvédelmi helyzetre kihaté valtozis torténik, abban az esetben a TSZ-
t modositani kell Ggy, hogy az mindig naprakész allapotban legyen.
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(4) A TSZ-ben foglaltakat a K6zpont minden foglalkoztatottjdval — tlizvédelmi oktatis keretében —
ismertetni kell.

(5) A TSZ-ben nem szabélyozott kérdésekben az érvényben 1évd tiizvédelmi jogszabalyok,
rendelkezések, szabalyzatok és a nemzeti szabvanyokban meghatérozottak az irAnyadok.

(6) A tlizvédelmi elbirasok, rendelkezések, intézkedések végrehajtasanak elmulasztdsa, megszegése
vagy azok nem megfelelé modon torténd végrehajtisa a cselekmény sulyatél fiiggden fegyelmi, a
tizvédelmi hatosdg részérdl helyszini birsdg, szabélysériési és sulyosabb esetben biintet&jogi
felelosségre vonast vonhat maga utan.
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1. szdmu melléklet
Tiizriado terv

1. Tiiz esetén azonnal értesiteni kell a tiizoltdsdgot a 105-8s telefonszdmon. A tliz jelzésének a
kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) atiiz pontos helyét (helységnév, keriilet, utca, hazszam, szint, ajto);

b) miég, mi van veszélyben;

c) emberélet van-e veszélyeztetve;

d) abejelentd nevét;

¢) atelefonkészilék szamat, amirdl a bejelentést teszi.
2, Haladéktalanul értesiteni kell: a Kézpont 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 42-46. szdm alatti
iroddjanak vezetGjét:
NEVI et

mobil telefonsSZAm: e

3. Gépjarmii fecskendével valé megkdzelités lehetdsége:

A tlizoltosag felvonuldsi Gitja a Bajcsy-Zsilinszky 1t és a Nagysandor Jozsef utca feld] biztositott
(a tliziviz rendszer betapja az épiilet homlokzatén a fobejarattél néhiny méterre taldlbato).

4. A kézmiivek (giz, elektromos éram, viz) nyit6- és zarészerkezeteinek helye, lizembe/iizemen kiviil
helyezés modja:

a) Az aramellatds megsziintetésének, illetve korlatozdsanak helye:

..................................................................................................................

Vizszerz6 helyek:

Az oltéviz biztositdsira az épiileten belill, a szintenként kialakitott tlizesap szekrényekben,
illetve az épiileten kiviil, kozteriileten fold feletti tlizesap, illetve foldalatti tiizesap keriilt
kiépitésre.

5. Az allami tiizoltosag megérkezéséig munkaiddben (foglalkozasi idSben) kovetkezd feladatokat
kételesek megkezdeni:

a) A munkaiddben bekovetkezett tiiz, illetve havéria (pl. bombariadd) esetrél az aktuélisan a
helyszinen tartézkod6 legmagasabb beosztdsh vezetdnek értesiteni kell az elnékot, akiknek
az utasitisdra intézkedni kell az épiilet részleges vagy teljes kiiiritésérél, a tiizoltésag (105),
a rendérség (107), a mentdk (104) riasztasardl.

b) Az épiilet kiiiritése esetében a tizjelzd berendezés aktivalasaval, illetve annak
meghibasodisa vagy hidnya esetén ,,Tiiz van!” kiltissal kell az épiiletben tartézkoddkat
értesiteni, akik kotelesek haladéktalanul elhagyni az épiiletet.

()
Nt

A felhivasra a munkahelyi vezetdk, a 1étesitmény teriileteirdl, a fegyelem megtartisaval - a
kivonulési terv szerint - megkezdik a kiiiritést. Kiilonds figyelemmel a helyismerettel nem
rendelkezokre,

d) A riasztassal egyidejiileg valamennyi vészkijarati ajtot ki kell nyitni és a fékapcsold
segitségével az egész épiiletet dramtalanitani kell,
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€)

g

h)

»

k)

Az aktudlisan a helyszinen tartézkodd legmagasabb beosztist vezetd, illetve az elndk
intézkedik a hozzd tartozd valamennyi helyiség ellendrzésérdl, Aramtalanitisarol. Az
ellendrzést a legjobban veszélyeztetett krnyezetben kell elkezdeni.

Ha a tiiz ember¢letet veszélyeztet, mindenekeldtt meg kell kezdeni a mentést!

A létesitményben tartézkodé foglalkoztatottak a rendelkezésre alld tiizoltd eszkdzokkel
megkezdik a tiz koriilhatirolasat, oltdsat, illetve a kdrnyezetben levd veszélyeztetett
anyagok mentését. Azok a foglalkoztatottak, akik az oltdsban kozvetlenill nem vesznek
részt, haladéktalanul megkezdik a vendégek kiterelését az épiiletbdl és a gyiilekezési pontra
mennek.

Ha a tlizolt6sag egységei megérkeznek a Tiizriado Tervet és a hozz4 tartozé mellékleteket a
rendelkezésiikre, kell bocsitani. A tlizoltdsdgnak a helyismerettel és felderitéssel, a
tlizoltassal, anyagmentéssel minden segitséget biztositani kell. A koriilményeket legjobban
ismerd foglalkoztatottak kozremitkodése feltétleniil sziikséges.

Ha a tiizet a tlizolt6sig megérkezéséig eloltottdk, vagy az énmagétdl kialudt, a helyszint
megvaltoztatni nem szabad — elfsegitend® a késdbbi tlizvizsgalatot.

A tlizoltasban, anyagmentésben, stb. minden foglalkoztatott kételes részt venni mindaddig,
amig testi éps€gét vagy életét a koriilmények nem veszélyeztetik. A tlizoltésag ltal térténd
kérelmeknek, felszolitdsoknak eleget kell tenni.

Az épiilet kiiiritését kdvetben a létesitmény bejaratat Grizni kell, hogy illetéktelenek ne
menjenck be. A veszély megsziinését kivetden, a tlizolté parancsnok engedélyével lehet
ismételten az épiiletbe visszamenni.

6. Kiiiritési terv:

a)

b)

A tlizriadé jelzése — elhangzésa utin a létesitményben, azok helyiségeiben tartézkodd
foglalkoztatottak kotelesek gondoskodni a benntartézkodék mentésérdl, a panikmentes,
gyors kivonulasrél a kijaratokon 4t a szabadba. A gyiilekezési hely a Bajcsy-Zsilinszky
iton, a kijarattél jobbra az épiilettd! minimum 20 méteres tivolsdgban lett kijelslve
(tlizoltosag vonuldsat nem akadalyozva).

A kiiiritést — a helyzet felmérése utdn — a legnagyobb fegyelemmel, a lehetdséghez mérten
nagyon gyorsan kell végrehajtani.

A gyiilekezési helyen a tlizvédelmi megbizott vagy a legmagasabb beosztisi munkahelyi
vezetd foglalkoztatotti 1étszam ellendrzést kell tartson, létszamhiény esetén az iddkozben
kiérkezett tiizolté egység parancsnokat tijékoztatni kell.

7. Egyéb utasitisok:

a)
b)

c)

Evente egy alkalommal a tlizriadé tervet, a kiiiritést gyakoroltatni kell.

Tiz esetén a tlizoltds vezetSje, minden esetben az elsdnek kiérkezd tlizoltd egység
parancsnoka. Akinek utasitasait mindenki kiteles végrehajtani.

A tlizriad6 terv nem csak tiiz esetére, hanem mas elemi csapas esetén is alkalmazhato.

A teriiletileg illetékes Tiizoltésagot minden tiizesetrdl, az eloltottrél is értesiteni kell!

V. Keriileti Hivatisos Tiizoltéparancsnoksag
1052 Budapest, Gerldezy utca 6.
Tel: 06 (1) 459 2305
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2. szému melléklet
A tiizvédelmi szakvizsgihoz kitott foglalkozisi Agak és munkakirok
A tiizvédelmi szakvizsgahoz kétott foglalkozasi dgak és munkakérok (felenleg nincs ilyen munkakor a
Kdzpont foglalkoztatottiai kirében):
1.  Hegeszték és az épitdipari tevékenység soran nyilt ldnggal jaré munkit végzok.

2. Az ,A” és ,B” tiizveszélyességi osztalyba sorolt anyagoknak barmely id6pontban 300 kg
tomegmennyiséget meghaladé mennyiségii taroldsit vagy 100 kg tSmegmennyiséget meghaladé
mennyiségt ipari vagy szolgaltatas kdrébe tartozé feldolgozasat, technoldgiai felhasznalasat végzdk.

3. FEghetd gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autégaz kiszolgalasat végzok.

4.  Tizgatlo, fustgatld nyilaszaro-szerkezetek beépitését, feliilvizsgélatat, karbantartésat, javitasat
végzok,

5.  Tiizolté-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladdk, raktirkezeldk, termékiizemeltetok, anyag- és termékgyartds-
vezetok.

7.  Tizolté késziilékek karbantartasat végzok.

8. Beépitett  tlizjelzO berendezések kivitelezését, karbantartisat, javitisit, telepitését,
felitlvizsgalatat végzok.

9.  Beépitett tlizolté berendezések kivitelezését, karbantartisat, javitasat, telepitését, feliilvizsgalatat
veégzik.

10. Beépitett tiizjelzd berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felel6s miiszaki vezetdk, valamint az
iizembe helyezd mérnokok.

11. Beépitett tlizolté berendezéseket tervezdk, a kivitelezésért felel6s miiszaki vezetdk, valamint az
iizembe helyezd mémdokok.

12. Tizillosdgot ndveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett ho- ¢s fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartdsat, javitdsat
végzok.

14.  Er6sérami berendezések id6szakos feliilvizsgalatat végzok.

15. Tizgétlé tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartdsat, javitasat végzok.

16. TuzAlidsagot noveld burkolatok beépitését, karbantartasit végzok.
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3. szdmit melléklet
Engedély (minta) tiizveszélyes tevékenység végzésére

Az elbzetesen megtartott helyszini szemle alapjédn a hatdlyos tizvédelmi rendelkezések figyelembevételével
engedélyt adok az aldbbi munkavégzésre.

Viltozatlan munkafeltételek mellett a munkavégzés idejét az engedélyezd meghosszabbithatja.

A tiizveszéllyel jar6 munkavégzésnél az aldbbi tiizvédelmi el8irasokat kell végrehajtani, megtartani:
Mindig a helyi sajatossdgokat, valamint a tiizveszélyes tevékenység jellegét kell figyelembe venni,
ennek megfeleléen az elbirasok valtozhatnak.
Tiizveszéllyel jaré tevékenységet —jogszabdlyban meghatirozott esetekben — csak tlizvédelmi
szakvizsgit tett, szakképzett, a munkavégzésre kioktatott személy végezhet.

- Csak kifogéstalan allapotban lévd hegesztt, forraszt6, tilzelSberendezéssel szabad munkét végezni. A

berendezések kezelésénél be kell tartani a berendezésre vonatkoz6 szabvanyokat, eldirdsokat.

- A munkavégzés kdmyezetében a berendezést, kdrnyezetet a lerakédott égheté anyagokt6l meg kell
tisztitani, az éghetd anyagokat el kell tivolitani ugy, hogy azokra a munkavégzés gyujtisveszélyt ne
Jjelentsen. Az el nem tavolithaté anyagokat a meggyulladasté] védeni kell.

- Olyan kérnyezetben, ahol robbandsveszélyes gbzok, gazok, porok jelenlétére szdmitani lehet, el6zetesen
koncentriciomérést kell végezni, a veszélyhelyzetet el kell haritani.

~ A kbdmyezetben 1év0 nyildsokat (4ttorések, atmend vezetékek, csatornik, akndk, stb.) meg kell
szlintetni.
A munkavégzés kdmyezetében az esetlegesen keletkezhetd tiz oltasahoz készenlétbe kell tartani a
keletkezd tiiz oltasara alkalmas eszkozt, készilléket (visdor, viz, tlizolté késziilék, stb.).

A munka megkezdését és befejezését be kell jelenteni a munkahely vezetSjének (a munkavégzést
kérének), az engedély kiadénak, munkasziineti napon a miiszakvezetd diszpécsemek. A munka
befejezése utan a munkavégzés kdmyezetét 4t kell vizsgalni, hogy tiiz keletkezéséhez vezet kortilmény
ne maradjon haitra,

- Az  adottsigokbél adédéan még az  alsbbi  eldirdsokat is  be kell tartani:

az engedélyezd alairdsa, beosztisa

Az engedélyben eldirt tlizvédelmi eldirdsokat tudomdsul vettem, azok betartdsdért biintetdjogi felelosséget
véllalok.

Datum: ......ooviviiiiiiiiin e,

........................................................................

a munkavégzést kérd aldirdsa a munkét végz aldirdsa
A munkateriileten tértén tevékenység befejezését kdvetd atadds-dtvétel igazoldsa:

- Atevékenységet befejeztem, a helyszint €s annak kornyezetét tiizvédelmi szempontbél dtvizsgaltam,
tiizet okozhatd koriillményt nem tapasztaitam.

A munkavégzés befejezésének ideje: ........c.oeiviniiiiiiiiii

a helyszin 4taddja a helyszin dtvevije
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Menekiilési tervek

A KIURITESI ALAPRAJZOKHOZ,
TARTOZO JELMAGYARAZAT

Tiizolté késziilék:

Tiizcsap:

Tiizcsap: o

Tizvédelmi fokapesolé:

Gazfoelzaro: &

Menekiilési vitvonal: —-

4. szdamu mellékler
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5. szdmit melléklet

A tizolt6 késziilékek helyes hasznilata

A tlzoltd készllékek helyes hasznalata
helytelen helyes
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